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1. Inleiding

Welkom bĳ de VictronConnect handleiding. Gebruik de VictronConnect app om de producten die compatibel zĳn met
VictronConnect te configureren, te monitoren, bĳ te werken en te diagnosticeren.

VictronConnect is beschikbaar voor Android, iOS, Windows en macOS.

Het kan verbinding maken met Victron-producten via Bluetooth, USB en WiFi/LAN/internet. Hoe verbinding te maken is
afhankelĳk van het product, sommige productreeksen komen met Bluetooth, anderen niet. Sommige productreeksen zĳn voorzien
van WiFi, andere niet. Zie hoofdstuk 11 voor nadere bĳzonderheden.

Documentatie

Zie de inhoudsopgave voor alle algemene VictronConnect-informatie die in dit document wordt behandeld.

Andere relevante productspecifieke documenten zĳn:

- Specifieke documentatie voor MPPT-zonneladers.

- VE.Bus configuratie voor de MultiPlusses, Quattros, EasySolars en andere omvormer/laders.

- Specifieke documentatie voor Orion Smart DC-DC laders.
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https://www.victronenergy.com/media/pg/VictronConnect_Manual/en/compatible-victron-products.html
https://www.victronenergy.com/media/pg/VictronConnect_Manual/en/compatible-victron-products.html
https://www.victronenergy.com/media/pg/VictronConnect_-_MPPT_Solar_Charge_Controllers/nl/index-nl.html?_ga=2.49130656.780530058.1639989197-1468887778.1617717896
https://www.victronenergy.com/media/pg/VE.Bus_Configuration_Guide/en/index-en.html
https://www.victronenergy.com/media/pg/Orion_Smart_DC-DC_Charger/en/index-en.html


2. Downloaden en installeren

VictronConnect is beschikbaar voor gebruikers van Windows PC's, macOS X, iOS- en Android-telefoons en tablets. Gebruik deze
link om de voor u geschikte app te downloaden.

Het is ook beschikbaar voor Linux- hoewel het niet officieel wordt ondersteund.

Zie hoofdstuk 4 [6] voor meer informatie over compatibele telefoons, tablets en laptops, evenals de vereiste voor
besturingssystemen.

VictronConnect-handleiding

Pagina 2 Downloaden en installeren

https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software#victronconnect-app
https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software#victronconnect-app
https://community.victronenergy.com/questions/43667/victronconnect-for-linux-download-instructions.html


3. Verbinding maken

Er zĳn drie manieren om verbinding te maken met een Victron-product:

Methode iOS Android Windows PC macOS X

Producten met Bluetooth Ja Ja Nee Ja

VE.Direct Bluetooth Smart-dongle Ja Ja Nee Ja

VE.Direct USB-interface Nee Ja (1) Ja Ja

(1) Vereist een USB-on-the-go-kabel. Deze kabels zĳn verkrĳgbaar bĳ reparatiecentra voor mobiele telefoons, maar ook op het
internet.

Zie het hoofdstuk Compatibele Victron-producten om te controleren of het product compatibel is.

3.1. Bluetooth Smart - Koppelen en verbinden
Maak in het geval van een Bluetooth-verbinding met een Victron-product altĳd verbinding vanuit VictronConnect. Maak geen
verbinding via het menu van de telefoon, omdat VictronConnect het Victron-product dan niet zal vinden.

Hier leest u hoe u verbinding kunt maken:

1. Schakel Bluetooth in op de telefoon.

2. Open VictronConnect en scan:

a. Veeg op een telefoon of tablet het scherm omlaag of tik op vernieuwen om een scan te starten.

b. Op een computer of laptop: klik op de knop “Scannen of vernieuwen” links op het scherm.

3. De eerste keer dat je verbinding probeert te maken zal de telefoon verzoeken te koppelen met het Victron-product. Voer de
pincode in. De standaard pincode is 000000 tenzĳ je apparaat reeds een willekeurige pincode heeft, die dan gedrukt staat op
een op het apparaat gekleefde sticker.

4. De verbinding is voltooid.

Als de verbinding niet succesvol tot stand komt, raadpleeg dan Sectie 11. Problemen oplossen hier beneden.

3.2. Bluetooth Smart - De pincode wĳzigen
Om onbevoegde verbindingen met het Victron-product te voorkomen, raden wĳ aan de pincode te wĳzigen. Vermĳd het gebruik
van voor de hand liggende pincodes zoals 111111 of 123456.

Als de pincode gewĳzigd moet worden, moet eerst de verbinding voltooid worden. Ga vervolgens naar de pagina
Productinformatie. Om die pagina te openen, klikt op de knop rechtsboven. Voor sommige producten is dit het
instellingenpictogram: . Nadat dat menu is geopend , klikt op Productinformatie.

Voor andere producten vindt u de  knop rechtsboven. Deze zal u direct naar de Productinformatiepagina brengen.

Selecteer op deze pagina de knop “Pincode wĳzigen”.

Houd er rekening mee dat na het wĳzigen van de pincode, de koppelingsgegevens alle andere telefoons die op het Victron-
product zĳn aangesloten moeten worden aangepast. Daarbĳ moet eerst de oude koppelingsinformatie worden verwĳderd. Zie
Sectie 3.4 [4] voor meer informatie over het verwĳderen van de koppelingsgegevens.

3.3. Bluetooth Smart - De pincode resetten
Als de pincode verloren gaat, kan deze worden teruggezet naar 000000. Dit is ook van toepassingop producten die reeds
geleverd werden vanuit de fabriek met een willekeurige PIN-code; een reset met de PUK brengt het terug tot 000000 - niet tot de
fabrieksinstelling. De manier waarop je dit moet doen, hangt af van het product dat je gebruikt:

VE.Direct Bluetooth Smart-dongle

Reset de pincode door de knop “Pincode wissen” ingedrukt te houden. Na de knop 5 seconden ingedrukt te houden, zullen beide
LED's twee keer knipperen. Dit geeft aan dat de pincode is gereset.

Blue Smart Chargers IP65

Reset de pincode door de “Mode”-knop op de acculader ingedrukt te houden. Na de knop 10 seconden ingedrukt te houden,
zullen alle blauwe LED's twee keer knipperen. Dit geeft aan dat de pincode is gereset.
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Blue Smart Chargers IP22

Tik of klik in de lĳst met apparaten op het menu-pictogram met drie puntjes aan de rechterkant van de productomschrĳving. Er
verschĳnt een menu met een optie “Pincode resetten”. Klik hierop en voer de PUK-code in. De PUK-code is te vinden op het
productetiket, op de achterkant van het product.

Het kan ook op de acculader zelf worden gedaan:

Reset de pincode door de “Mode”-knop op de acculader ingedrukt te houden. Na de knop 10 seconden ingedrukt te houden,
zullen alle blauwe LED's twee keer knipperen. Dit geeft aan dat de pincode is gereset.

Blue Smart Chargers IP67

Tik of klik in de lĳst met apparaten op het menu-pictogram met drie puntjes aan de rechterkant van de productomschrĳving. Er
verschĳnt een menu met een optie “Pincode resetten”. Klik hierop en voer de PUK-code in. De PUK-code is te vinden op het
productetiket, op de achterkant van het product.

Smart Solar Charger

Tik of klik in de lĳst met apparaten op het menu-pictogram met drie puntjes aan de rechterkant van de productomschrĳving. Er
verschĳnt een menu met een optie “Pincode resetten”. Klik hierop en voer de PUK-code in. De PUK-code is te vinden op het
productetiket, op de achterkant van het product.

BMV-712 Smart

Tik of klik in de lĳst met apparaten op het menu-pictogram met drie puntjes aan de rechterkant van de productomschrĳving. Er
verschĳnt een menu met een optie “Pincode resetten”. Klik hierop en voer de PUK-code in. De PUK-code is te vinden op het
productetiket, op de achterkant van het product.

Smart LiFePO₄-accu's

Tik of klik in de lĳst met apparaten op het menu-pictogram met drie puntjes aan de rechterkant van de productomschrĳving. Er
verschĳnt een menu met een optie “Pincode resetten”. Klik hierop en voer de PUK-code in. De PUK-code is te vinden op het
productetiket, op de achterkant van het product.

SmartShunts

Tik of klik in de lĳst met apparaten op het menu-pictogram met drie puntjes aan de rechterkant van de productomschrĳving. Er
verschĳnt een menu met een optie “Pincode resetten”. Klik hierop en voer de PUK-code in. De PUK-code is te vinden op het
productetiket, op de achterkant van het product.

3.4. Bluetooth Smart - Producten verwĳderen uit de lĳst met gekoppelde
apparaten
Mogelĳk wilt of moet u een product verwĳderen uit de lĳst met Bluetooth-gekoppelde apparaten op de telefoon. Bĳvoorbeeld als
de pincode van het product is gewĳzigd op een andere telefoon.

Als de koppelingsgegevens verwĳderd moeten worden, ga dan naar de Bluetooth-instellingen op de telefoon. Bekĳk de
onderstaande video's voor meer informatie over het verwĳderen van de koppelingsgegevens van iOS en Android:

Bluetooth-koppeling verwĳderen op iOS:
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(Klik om af te spelen, dubbelklik om de modus “Volledig scherm” te openen.)

https://www.victronenergy.com/live/_media/victronconnect:video_unpair_ios.mp4

Bluetooth-koppeling verwĳderen op Android:

(Klik om af te spelen, dubbelklik om de modus “Volledig scherm” te openen.)

https://www.victronenergy.com/live/_media/victronconnect:video_unpair_android_cropped.mp4
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4. Compatibiliteit met telefoon, tablet en laptop

4.1. Windows PC
VictronConnect vereist Windows 7, Windows 8 of Windows 10. Voor oudere Windows versies, XP en Vista, raadpleeg ons archief
van vorige versies. [7]

VictronConnect kan Bluetooth Smart niet gebruiken op Windows om verbinding te maken met een product. Andere
verbindingsmethoden, zoals USB, of LAN en WiFi werken wel goed.

USB Driver installatie

Windows 10 komt met een compatibele driver voor zowel de VE.Direct USB kabel als de MK3-USB kabel. Het is normaal
gesproken niet nodig daar een driver voor te installeren. Wanneer u wel problemen heeft met het verbinden van een Victron
product via USB raden wĳ aan om handmatig de VE.Direct USB driver te installeren door deze via onze website te downloaden
op de the software download pagina.

Voor Windows 7 en Windows 8 raden wĳ aan om altĳd de USB driver te installeren.

Het wellicht handig om te weten dat deze USB drivers geïnstalleerd kunnen worden zonder dat de USB kabel met de computer
verbonden is. Het zal de bestanden installeren die vervolgens automatisch gebruikt worden wanneer u de kabel verbind.

4.2. macOS X
De huidige versie van VictronConnect werkt op elke Mac met een Intel of Apple M1 chip die draait op macOS versie 10.12 (OS X
Sierra) of nieuwer, tot macOS 13 (Ventura).

Voor de oudere versies van macOS, zoals 10.11 / 10.10 / 10.9, is een (niet-ondersteunde) eerdere versie van VictronConnect nog
steeds beschikbaar in de Apple AppStore. Merk wel op dat deze oudere versie niet ondersteund is: als deze werkt, dan mooi, dat
is waarom wĳ deze oudere versie geven. Indien deze niet werkt, dan kunnen wĳ helaas geen hulp bieden. De oplossing is dan
om een andere laptop of apparaat te gebruiken, dat kan werken met de meest recente versie van VictronConnect.

Om verbinding te maken met een Victron-product met Bluetooth, moet de Apple laptop voorzien zĳn van Bluetooth 4.0 ook wel
Bluetooth Smart genoemd.

4.3. Android
Voor apparaten met Android 12 en later met VictronConnect v5.70 en later is het niet nodig om toegang
te verlenen voor de Locatieservice. Er wordt niet naar gevraagd bĳ het openen of installeren van de
VictronConnect-app. Wĳ raden aan om het apparaat zo mogelĳk te updaten naar Android 12 en later.

Voor oudere versies van Android en/of VictronConnect is het volgende van toepassing op de Android Location
Service.

Android 5.0 is de minimale versie die vereist is om VictronConnect uit te voeren.

Een oudere versie van VictronConnect die wel werkt voor sommige gebruikers van Android 4.3 en 4.4 , is nog steeds beschikbaar
in het archief [7]— maar wordt niet ondersteund.

De vereiste hardware is ARMv7 en hoger, evenals x86 of ARM64bit.

Opmerkingen voor Android 5

Android 5-apparaten met een 64 bit CPU zullen bĳ het opstarten een crash ervaren als gevolg van een probleem in de
bibliotheken die we gebruiken om VictronConnect te ontwikkelen. Dit zal naar verwachting niet worden opgelost. Een oplossing
voor dit probleem is het handmatig installeren van de VictronConnect APK die kan worden gedownload in de software-sectie.

De koppeling werkt niet op sommige telefoons met Android 5. De pop-up van de pincode verschĳnt niet of verschĳnt zonder
tekstveld om de pincode in te voeren. Als deze situatiezich voordoet, kan de telefoon melden dat deze is gekoppeld aan het
Victron-product - maar dat is dan niet het geval.

Helaas is dit een bug in Android waarover we geen controle hebben en daarom zĳn we niet in staat om het te repareren.

Apparaten waarop we dit probleem hebben ervaren, zĳn:

• Asus Zenfone 2 met 5.0 ← Android 6 is beschikbaar, update de telefoon om het probleem op te lossen

• Motorola Moto G 2 ← Android 6 is beschikbaar, update de telefoon om het probleem op te lossen

• Medion tablet met Android 5.0

Opmerkingen voor Android 6 en hoger
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Geen problemen bekend wanneer “Toegang tot locatieservices” is ingeschakeld. Zie ook de opmerking aan het begin van het
hoofdstuk.

Waarom is “Toegang tot locatieservices” vereist?

Voor Android 5 en hoger is toestemming voor toegang tot VictronConnect vereist met de (coarse) locatieservices. Anders kan het
niet scannen naar Bluetooth-producten.

Naast de toestemming voor toegang tot de gegevens, moeten de Locatieservices ook in veel (maar niet alle) gevallen
ingeschakeld worden.

Houd er rekening mee dat na het inschakelen van Locatieservices de GPS zelf weer kan worden uitgeschakeld: de Android-
locatieservices zĳn meer dan alleen GPS. Bluetooth, WiFi en scanresultaten kunnen technisch gezien ook worden gebruikt om de
locatie van de telefoon in te schatten; vandaar deze vereisten.

Ondanks het bovenstaande, kunt u er zeker van zĳn dat Victron niet geïnteresseerd in uw locatie.

Omdat we ons bĳ Victron zelf inzetten voor privacy, zĳn we niet blĳ met deze vereisten. Maar we kunnen er helaas niets aan
doen. Meer informatie over waarom het nodig is om de Locatieservices in te schakelen vindt u hier.

Lĳst met bekende niet-compatibele Android-apparaten

Fabrikant Model USB OTG Bluetooth Smart

HTC Eén+ ? Nee

HTC One M7 ? Nee

Huawei P8 Lite (2015) Nee Alleen als Locatieservices zĳn uitgeschakeld

Lenovo Tabblad 3 A7 ? Nee

Samsung Galaxy S3 Mini Nee Nee

Samsung Galaxy S2 Ja Nee

ZTE Telstra Max ? Nee

Lĳst met bekende compatibele Android-apparaten

We hebben de volgende Android-apparaten getest en kunnen bevestigen dat ze compatibel zĳn met VictronConnect*:

Google Nexus 6P; LG G4; Sony Xperia Z5; HTC One M9; HTC One S9; OnePlus 3T; Asus Zenfone 2; Samsung Galaxy S5;
Samsung Galaxy S5 mini; Samsung Galaxy S7; Samsung Galaxy S8; Samsung Galaxy Tab E 9.6.

*Veronderstelt dat de telefoon van de laatste door de fabrikant uitgegeven firmwareversie is voorzien.

4.4. Apple iOS-iPhones en -iPads
VictronConnect werkt op de volgende iPhones en iPads met iOS 11 of hoger:

• iPhone 5S en nieuwer

• iPad mini 2 en nieuwer

• iPad (5e generatie) en nieuwer

• iPod touch (6e generatie) en nieuwer

Helaas ondersteunt Apple iPhone/iPad geen USB OTG.

4.5. Linux
Details hier.

4.6. Archief van vorige versies
Het zou fĳn zĳn om alle bestaande versies van Android, iOS, Windows en andere systemen voor altĳd te ondersteunen. Maar
helaas is het niet mogelĳk om dat te doen. Daarom werkt een nieuwe versie van VictronConnect zo nu en dan niet meer op de
telefoon; terwĳl de vorige versie wel perfect werkte.

In een dergelĳke situatie raden we aan de telefoon bĳ te werken naar het nieuwste besturingssysteem. Voor situaties waarin dat
niet mogelĳk is, stellen we deze oudere versies beschikbaar:

Waarschuwing: Deze versies worden niet langer ondersteund of aanbevolen om te gebruiken met Victron. Gebruik het alleen
als laatste redmiddel als je geen toegang hebt tot een compatibele telefoon met de nieuwste VictronConnect-versie. Onder de
download-link staat de laatst beschikbare VictronConnect-versie die nog steeds werkt op de oudere besturingssystemen.
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OS-versie Download link

Windows XP en Windows Vista VictronConnect 3.3

Android 4.3 tot 4.4.4 armv7-architectuur VictronConnect 5.8

Android 4.3 tot 4.4.4 x86-architectuur VictronConnect 5.8

macOS 10.9 (OS X Mavericks) VictronConnect 3.2

macOS 10.10, 10.11 & 10.12 (OS X Yosemite/Sierra) VictronConnect 5.8
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5. Overzicht van de app

5.1. Schermafbeeldingen (klik om te vergroten)
Apparaatlĳst

LOCAL (lokaal) - Deze pagina toont alle Victron producten die zĳn ontdekt doorde telefoon, en waarmee een verbinding tot stand
kan worden gebracht. Klik op het gewenste product.

VRM - Deze pagina toont een GX-product als het is gekoppeld aan het VRM-account.

Accumonitorpagina's:

Als er op “Accumonitor” geklikt wordt, wordt de huidige laadstatus weergegeven en kan geschakeld worden tussen schermen met
meer gedetailleerde informatie over de huidige STATUS- en HISTORY (geschiedenis)-gegevens van de accu.

• Om toegang te krĳgen tot “Instellingen” klikdan op het  tandwielpictogram rechtsboven in het scherm.

Via “Instellingen” kunnen de gegevens met betrekking tot de accuopslag gewĳzigd worden, alarmen en relais instellen,
laadparameters wĳzigen, het uiterlĳk en de hoeveelheid weergegeven gegevens aanpassen en een bestaand VE.Smart-netwerk
instellen of aansluiten.
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Zonnelaadregelaarpagina's

Als er op het zonnelaadregelaar product wordt geklikt, kan de huidige laadstatus bekeken worden.

• Om toegang te krĳgen tot “Instellingen” klik dan op het tandwielpictogram  rechtsboven in het scherm.

“Instellingen” biedt toegang tot het uitgebreide scala aan functies dat beschikbaar is op de zonnelaadregelaar, inclusief
het programmeren van de laadinstellingen, het initiëren van relais die worden geactiveerd door zonnetĳd of door
spanningsparameters; samen met een uitgebreide historische analyse.

Voor een volledige uitleg van de opties voor zonnelaadregelaars volg dan deze link.

Página's Phoenix Omvormer

Als er op de Phoenix Omvormer geklikt wordt, kunnen de dynamische gegevens bekeken worden, zoals stroomverbruik van
aangesloten belastingen; een powerbar laat zien hoe hard de omvormer werkt en er is informatie zoals accuspanning, enz.

• Om toegang te krĳgen tot “Instellingen” klik dan op het tandwielpictogram  rechtsboven in het scherm.
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Met “Instellingen” kunnen uitgangsspanningen en -frequenties ingesteld worden; het uitschakelen van laagspanning instellen en
opnieuw opstarten - samen met hun alarmmeldingen; een dynamische loskoppeling instellen - op basis van de belasting; samen
met andere instellingen waarover hier meer informatie te vinden is.

Pagina's Blue Smart IP65-acculader

De Blue Smart IP65-acculader wordt geleverd met ingebouwde Bluetooth. Wanneer de Blue Smart-acculader is ingeschakeld,
wordt deze gedetecteerd door de VictronConnect-app op de telefoon. (Behalve Windows PC - Zie 3.1 Windows-pc, hierboven).

De “startpagina” toont informatie over de accuspanning, de laadstroom in werk stadium van de oplaadcyclus het zich bevindt.

• Om toegang te krĳgen tot “Instellingen” klikdan op het tandwielpictogram  rechtsboven in het scherm.

Lithium Batteries Smart

Lithium Batteries Smart komen met Bluetooth. Als er op de Lithiumaccu geklikt wordt in de apparaatlĳst, kunnen live gegevens
bekeken worden over de accustatus, -spanning en -temperatuur. Ook zal de spanning van elke cel te zien zĳn - wat een
essentiële gids is voor de gezondheid van de accu.

• Om toegang te krĳgen tot “Instellingen” klik dan op het tandwielpictogram  rechtsboven in het scherm.

Via “Instellingen”kunnen de ontladings- en temperatuurparameters gewĳzigd worden.

Piekstroompakket
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Windows

Hier is een screenshot van de VictronConnect-app op een PC met behulp van een versie van het Microsoft Windows-
besturingssysteem met informatie van een MPPT.

macOS X

Hier is een VictronConnect-app screenshot van een PC met een Mac-besturingssysteem met informatie van een MPPT.
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5.2. Video's
Blue Smart IP65-acculader

Deze video laat zien hoe de VictronConnect-app op een smartphone gedownload kan worden (in de video gebruiken we een
iPhone). De video laat ook zien hoe de app gebruikt kan worden om informatie te bekĳken en de instellingen van een Blue Smart
IP65-acculader beheerd kunnen worden.

https://www.youtube.com/embed/bbdLxsfMu74

BlueSolar MPPT

Deze video laat zien hoe de VictronConnect-app op een smartphone kunt gedownload kan worden (in de video gebruiken we een
iPhone). en zal ook laten zien hoe de app gebruikt kan worden om live gegevens en historische informatie van de Victron MPPT
Solar Charge Controller te bekĳken. Een volledige beschrĳving van alle instellingen die beschikbaar zĳn op onze Solar Charge
Controllers is beschikbaar op deze pagina.

https://www.youtube.com/embed/vZJA4eTd6vw

5.3. Hoe een aangepaste naam aan je producten toe te wĳzen
Het is mogelĳk om de naam van het Victron-product te wĳzigen om de identificatie te vergemakkelĳken. Dit is vooral handig als er
meerdere producten zĳn, zoals 3 MPPT's en 2 BMV's.

1. Voltooi eerst je verbinding met het apparaat wiens naam je wenst aan te passen

2. Ga naar de Productinformatiepagina door te klikken op het tandrad-pictogram  bovenaan rechts en klik van daaruit op het
pictogram met de drie verticale puntjes  bovenaan rechts om naar de productpagina te gaan

3. Ga naar de aangepaste naam-optie en selecteer Bewerken om je aangepaste naam in te geven

4. Klik op OK om te beëindigen.

5. Herhaal dit proces voor elk product wiens naam je wenst te wĳzigen

Voor andere producten is de  knop rechtsboven, die u direct naar de productinformatiepagina brengt.

Bekĳk ook deze video voor meer details:
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5.4. Hoe Bluetooth uit te schakelen en opnieuw in te schakelen
Al onze producten met Bluetooth hebben een functie waarmee Bluetooth kan worden uitgeschakeld. Meestal is de reden hiervoor
beveiliging, hoewel de Bluetooth-verbinding wordt beschermd door een pincode, is er niets veiliger dan om het uit te schakelen.

In de meeste gevallen is het ook mogelĳk om Bluetooth opnieuw in te schakelen na het uitschakelen. Bĳvoorbeeld door gebruik te
maken van een VE.Direct-kabel.

Er zĳn echter enkele uitzonderingen:

• De Blue Smart IP67-acculaders

• De Lithium Smart accu's

• De Orion Smart DC-DC acculaders

Als Bluetooth eenmaal uitgeschakeld wordt op deze producten, dan is dit permanent en onomkeerbaar.

Waar het Bluetooth-menu zich bevindt

Maak eerst de verbinding af en ga vervolgens naar de pagina Productinformatie door op de knop rechtsboven te klikken:

• Voor sommige producten is dit het instellingenpictogram: . Nadat het menu is geopend, klik dan op  en vervolgens
op Productinformatie.

• Voor andere producten kan de  knop rechtsboven gevonden worden. Deze gaat direct naar de Productinformatiepagina.

Als het product de functie heeft waarmee Bluetooth kan worden uitgeschakeld, ziet u het veld “Bluetooth” met een schakelknop
naast de tekst “Bluetooth ingeschakeld”. Verander de positie van de schakelaar om uit te schakelen. De knop gaat van lichtblauw
naar grĳs en er wordt een dialoog weergegeven om de actie te bevestigen. Als er voor gekozen wordt de wĳziging te “Annuleren”,
zal Bluetooth ingeschakeld blĳven en zullen de schakelaar en tekst teruggaan naar “Bluetooth ingeschakeld”.

Voor sommige producten wordt een Uitschakelknop weergegeven in plaats van een schakelaar.

Hoe Bluetooth opnieuw in te schakelen.

Waarschuwing: voor Lithium Smart accu's, Blue Smart IP67 acculaders en Orion Smart DC-DC
acculaders: Bluetooth kan niet opnieuw aangezet worden! Als Bluetooth eenmaal uitgeschakeld wordt op
deze producten, dan is dit permanent en onomkeerbaar.

Er zĳn een paar verschillende manieren om Bluetooth opnieuw in te schakelen, afhankelĳk van het product. Raadpleeg altĳd de
handleiding van het product voor meer gedetailleerde instructies:

Bluetooth opnieuw inschakelen met VE.Direct

Sluit het product met een VE.Direct-naar-USB-kabel aan op de telefoon en gebruik VictronConnect om Bluetooth opnieuw in te
schakelen op de Productinformatiepagina (zie hier [14] hoe de Productinformatiepagina bereikt kan worden).

Bluetooth opnieuw inschakelen met de MODE-knop op het product

Houd de MODE-knop op het product gedurende 10 seconden ingedrukt om een Bluetooth-reset uit te voeren. Dit betekent dat de
volgende acties worden uitgevoerd:

• Bluetooth wordt opnieuw ingeschakeld

• De verbinding met het Bluetooth-product wordt onderbroken.

• De pincode wordt teruggezet naar de standaardwaarde.

• De koppelingsinformatie wordt gewist; hiervoor moet het product ook uit de lĳst met gekoppelde apparaten worden
verwĳderd [4].
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Schakel Bluetooth opnieuw in via een ingebouwde webinterface (alleen EV Charging Station)

Maak verbinding met het product via de ingebouwde webinterface en activeer Bluetooth in het Netwerkenmenu.

Lithium Smart-accu's

Hier kan de productpagina gevonden worden.

Zodra Bluetooth is uitgeschakeld, wordt het permanent uitgeschakeld en dat is irreversibel. Dit betekent dat VictronConnect
vraagt om een bevestigingscode die wordt weergegeven in het dialoogvenster. Als u zeker weet dat u Bluetooth permanent wilt
uitschakelen, voer dan de weergegeven code in en kies “OK”.

Orion Smart DC-DC acculaders

De productpagina bevindt zich hier.

Als Bluetooth is eenmaal uitgeschakeld, dan is dit permanent en onomkeerbaar. Deze optie betekent dat VictronConnect vraagt
om een bevestigingscode, weergegeven in het dialoogvenster. Als u zeker weet dat u Bluetooth permanent wilt uitschakelen, voer
dan de weergegeven code in en kies “OK”.

Phoenix Smart IP43-acculaders

Hier kan de productpagina gevonden worden.

Zodra Bluetooth is uitgeschakeld, zĳn er meerdere manieren om Bluetooth opnieuw in te schakelen:

1. De MODUS-knop [14] gebruiken

2. Met behulp van een VE.Direct-naar-USB-kabel naar de telefoon.

Blue Smart IP22-acculaders

Hier kan de productpagina gevonden worden.

Zodra Bluetooth is uitgeschakeld, kan het opnieuw worden ingeschakeld met de MODUS-knop. [14]

Blue Smart IP65-acculaders

Hier kan de productpagina gevonden worden.

Zodra Bluetooth is uitgeschakeld, kan Bluetooth opnieuw worden ingeschakeld met de MODUS-knop [14].

Blauwe Smart IP67-acculaders

Hier kan de productpagina gevonden worden.

Voor deze acculaders zĳn er twee opties:

• Bluetooth permanent uitschakelen. Deze optie is onomkeerbaar en VictronConnect vraagt om een bevestigingscode die
wordt weergegeven in het dialoogvenster. Als u zeker weet dat u Bluetooth permanent wilt uitschakelen, voer dan de
weergegeven code in en kies “OK”.

• Schakel Bluetooth gedurende de eerste 30 seconden in bĳ het opstarten. Hiermee kan verbinding gemaakt worden met het
product en een firmware-update uitgevoerd worden of Bluetooth opnieuw ingeschakeld worden. Als er binnen de eerste 30
seconden geen verbinding wordt gemaakt, wordt Bluetooth uitgeschakeld.

SmartSolar MPPT's

Hier kan de productpagina gevonden worden.

Bluetooth kan opnieuw worden ingeschakeld door een VE.Direct-naar-USB-kabel aan te sluiten op je telefoon en deze instructies
te volgen.

Smart BatteryProtect

Hier kan de productpagina gevonden worden.

Bluetooth kan worden uitgeschakeld/opnieuw worden ingeschakeld door de PROG-pin aan te sluiten op de aarding en F
(inschakelen) of H (uitschakelen) te selecteren. Raadpleeg de producthandleiding voor meer informatie.

Smart BMV-712

Hier kan de productpagina gevonden worden.

De ingebouwde Bluetooth-module van de BMV-712 kan worden in- of uitgeschakeld via het instellingenmenu (instelling #71).
Raadpleeg de producthandleiding voor meer informatie.

Smart BMS

Hier kan de productpagina gevonden worden.
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Bluetooth is tĳdelĳk ingeschakeld bĳ het opstarten gedurende 30 seconden. er kan binnen deze 30 seconden verbinding gemaakt
worden om een firmware-update uit te voeren of Bluetooth opnieuw in te schakelen. Als er binnen de eerste 30 seconden geen
verbinding wordt gemaakt, wordt Bluetooth uitgeschakeld.

SmartShunt

Hier kan de productpagina gevonden worden.

Bluetooth kan opnieuw worden ingeschakeld door een VE.Direct-naar-USB-kabel aan te sluiten op de telefoon en deze
instructies te volgen.

EV Charging Station incl. NS

De productpagina bevindt zich hier.

Bluetooth kan opnieuw ingeschakeld worden via de ingebouwde webinterface in het Netwerkenmenu. Raadpleeg de
producthandleiding voor meer informatie.

5.5. Importeren en converteren van een databasebestand van de GX-
productfamilie
Met VictronConnect kan het SQLITE3-databaselogboekbestand (dat wordt gemaakt door VenusOS op de GX-productfamilie)
geimportereerd worden en te converteren naar een Microsoft Excel XLSX-bestand.

Dit kan nuttig zĳn wanneer de installatie afgelegen is en zonder internetverbinding om het databasebestand te uploaden naar het
VRM-portaal, of wanneer de data niet naar de Victron-servers geupload mag worden..

Deze functie is alleen beschikbaar voor de macOS- en Windows-versies van VictronConnect.
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Om dit databasebestand op te halen moet een USB-stick of MicroSD-kaart (gegevensdrager) in het GX-apparaat geïnstalleerd
zĳn en mag het GX-apparaat niet met VRM verbonden zĳn. .

Indien het GX-apparaat via internet verbonden is met VRM , dan zullen de databasegegevens naar VRM verstuurd worden en
niet op de gegevensdrager opgeslagen worden.

Het is belangrĳk dat als de gegevensdrager verwĳderd wordt deze eerst veilig uitgeworpen wordt. Dit kan gedaan worden in het
VRM online portaalmenu van het GX-apparaat (indien een gegevensdrager gedetecteerd wordt).

Afbeelding 1.

Wanneer de gegevensdrager veilig uitgeworpen is, kan deze op de computer aangesloten worden waarop VictronConnect draait.

Deze functie is niet beschikbaar in de mobiele iOS- en Android-versies van VictronConnect.

Kopiëer het databasebestand (te vinden in de hoofdmap van de gegevensdrager) naar de lokale harde schĳf van de computer.

Daarna VictronConnect openen, Venus log converter van het zĳbalkmenu selecteren en vervolgens navigeren naar het Venus-
databasebestand.

Selecteer de locatie waar het .XLSX-bestand opgeslagen zal worden (standaard Microsoft Excel, maar ook te importeren in
andere spreadsheet-programma’s zoals Apple Numbers of Google Sheets).
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Klik START CONVERSION (start conversie).

Er is geen bovengrens voor de omvang van de database om te importeren en deze kan dus mogelĳk bestaan uit vele jaren
gegevens. Wees geduldig tĳdens het conversieproces.

Voor dit proces is geen internetverbinding nodig. Het kan op een afgelegen installatie gebeuren en de gegevens zullen nooit in
contact komen met de Victron-servers.

Let op bĳ gebruik van de grafische hulpmiddelen van VRM , het is ook mogelĳk het ongeconverteerde databasebestand te
comprimeren (.ZIP) en te uploaden naar VRM.

Hier is een voorbeeldsbestand van 1 maand gegevens die geconverteerd zĳn van .SQLITE3-database naar een .XLSX-
spreadsheet.

Voorbeeldgegevens van VictronConnect-conversie van GX-apparaatdatabase
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6. Productalarmmeldingen & -fouten

Achter de schermen heeft VictronConnect een volledig bewakingssysteem dat controleert op alarmmeldingen en fouten van het
aangesloten product. Zodra een alarm of fout door het product wordt gemeld, worden de alarm/fout en de beschrĳving ervan
weergegeven op de live-gegevenspagina.

(Alarmmeldingen en fouten worden alleen weergegeven wanneer de app actief is.)
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7. Instellingenbestanden

7.1. Instellingen opslaan, laden, delen en beheren
Met deze functie kunnen productinstellingen opgeslagen worden in een bestand, zodat ze op een later tĳdstip kunnen worden
geladen op het verbonden Victron-product ... of een ander product.

Instellingen opslaan

Verbind de telefoon met het Victron-product, ga naar de pagina “Instellingen” en klik op het diskettepictogram .

Instellingen laden

Verbind de telefoon met het Victron-product, ga naar de pagina “instellingen” en klik op het laadpictogram  en selecteer
vervolgens een bestand in de lĳst.

Wanneer het bestand is geladen, worden de wĳzigingen niet onmiddellĳk toegepast zodat ze eerst bekeken kunnen worden. De
verschillen tussen de huidige instellingen van het product en de nieuwe instellingen in het geladen bestand, worden gemarkeerd
met oranje.

Zodra ze beoordeeld zĳn, klikt dan op “Toepassen”, of ze kunnen verwĳderd worden.

Instellingen delen

Met de functie “Instellingen delen” kunnen huidige productinstellingen gedeeld worden met andere producten, via de telefoon.
Instellingen die al opgeslagen zĳn met behulp van VictronConnect, worden ook opgeslagen in een instellingenbestand en kunnen
worden gedeeld met andere producten via de “Instellingenbestandsbeheer”.

Instellingenbestandsbeheer

De Instellingenbestandsbeheer bevindt zich in het hoofdmenu en toont alle opgeslagen instellingen:
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Vanaf hier kunnen bestanden worden geopend, gedeeld of verwĳderd:

7.2. Instellingenbestanden en de demobibliotheek
De demobibliotheek kan een geweldig hulpmiddel zĳn voor een installateur om een set instellingen te aanmaken en deze
vervolgens te delen met een klant die het vervolgens kan toepassen op zĳn of haar product.

Houd er rekening mee dat terwĳl het opslaan van instellingen uit de demobibliotheek mogelĳk is, is het laden van instellingen
vanuit de demobibliotheek niet mogelĳk.

7.3. Beperking bĳ het openen van bestanden met oudere instellingen
Er zĳn twee methoden om een eerder opgeslagen instellingenbestand te openen:

1. Vanuit instellingenbestandsbeheer, zoals in de bovenstaande schermafbeelding, om de instellingen te zien zonder verbonden
te zĳn met het product. Een momentopname van alle gegevens, inclusief spanningsmetingen, geschiedenisgegevens,
enzovoort, wordt geladen en weergegeven voor inspectie.

2. Vanaf de productinstellingenpagina's, alleen mogelĳk wanneer verbonden met een product.

Houd er rekening mee dat de eerste methode alleen werkt wanneer het instellingenbestand is aangemaakt met exact dezelfde
VictronConnect-versie die werd gebruikt om het bestand op te slaan. Als er een bestand geopend moet worden dat is
aangemaakt met een oudere VictronConnect-versie, gebruik dan de tweede methode: sluit hetzelfde product aan en laad
vervolgens de instellingen.
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8. Demo-functie

VictronConnect bevat een bibliotheek met demonstratie-instellingen voor alle ondersteunde producten.

De demofunctie kan worden gebruikt om:

• Meer te weten te komen over de instellingen die beschikbaar zĳn voor het Victron-product. Door de voorbeeld-instellingen van
de bibliotheek te verkennen, kunnen de volledige mogelĳkheden van het product bekeken worden.

• Maak een specifieke productconfiguratie aan, sla die op... en stuur de productconfiguratie vervolgens naar een klant zodat ze
deze instellingen op hun telefoon hebben en ze kunnen installeren op hun Victron-product.

• Naast het laden van producten uit de standaard bibliotheek, is het ook mogelĳk om ze vanuit een opgeslagen bestand te laden
met behulp van “Instellingenbestandsbeheer”.

• Controleer de instellingen die in de installaties zĳn aangebracht, breng wĳzigingen aan en stuur ze vervolgens naar degene die
zich ter plaatse bevindt, zodat ze deze kunnen toepassen.

Demo's laden

De Demobibliotheek is toegankelĳk via het hoofdmenu.

Om een opgeslagen instellingenbestand als demo te laden, ganaar “Instellingenbestandsbeheer”', klik op de menuknop van het
bestand en selecteer “Openen”.
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9. Firmware-updates

9.1. Introductie & automatische updates
Hoe zit het met het updaten van firmware op VE.Bus-producten zoals de MultiPlus en Quattro?

Volg deze aparte Firmware handleiding voor het updaten van producten zoals de MultiPlus en Quattro die een VE.Bus-verbinding
gebruiken via een MK3-USB-adapter, in plaats van VE.Direct of Bluetooth.

Hoe kan ik zien welke firmwareversie beschikbaar is?

Maak eerst verbinding met het product en ga vervolgens naar de pagina Productinformatie. Onder de firmwareversie staat een
tekst waarin u wordt geïnformeerd of de meest recente beschikbare versie wordt gebruikt of dat er een update beschikbaar is. Als
er een nieuwe versie beschikbaar is, kan het updateproces gestart worden door op de knop “Update” te drukken.

Sommige firmwareversies zĳn verplicht. Wanneer verbinding gemaakt wordt met het product, zal VictronConnect vragen om
onmiddellĳk te updaten in het geval er een verplichte versie beschikbaar is.

Of, wanneer u zich niet dicht bĳ het product bevindt, open dan de demobibliotheek en selecteer vervolgens het product. Op de
pagina Productinformatie wordt de laatst beschikbare versie weergegeven die wordt geleverd met VictronConnect.

Moet ik verbonden zĳn met internet om de firmware bĳ te werken?

Nee. Voor het bĳwerken van firmware is geen internetverbinding vereist. De nieuwste firmwarebestanden zĳn al geladen in
VictronConnect, op de telefoon. Bĳ het updaten van de app worden alle firmwarebestanden ook automatisch bĳgewerkt.

Hoe werkt het?

Nadat het product is aangesloten, controleert VictronConnect automatisch of er een verplichte update beschikbaar is. In dat geval
wordt u door de updateprocedure geleid voordat er iets andersgedaan kan worden.

Als een update beschikbaar is, maar niet verplicht is, kan de overzichtspagina van het product bekeken worden, maar er kunnen
geen instellingen gewĳzigd worden en op de pagina Instellingen wordt gevraagd het product bĳ te werken. De update naar de
nieuwste versie kan gestart worden via het dialoogvenster op de pagina Instellingen, of door naar de pagina Product Info te
gaan en op de knop “Update” te drukken.

Indien beschikbaar moet een firmware-update worden voltooid om de instellingen van het Victron-product te wĳzigen met behulp
van VictronConnect.

Moet ik mĳn MPPT of BMV na de update opnieuw configureren?

Nee. De instellingen van de VE.Direct- en Bluetooth-producten worden niet beïnvloed door de firmware-update... en het product
hoeft dus niet opnieuw geconfigureerd te worden na de update. Ook blĳven de geschiedenisgegevens van BMV's en MPPT's
bewaard gedurende een firmware-update.

9.2. Bĳwerken naar een zelfgeleverd firmwarebestand
In het vorige hoofdstuk werd uitgelegd hoe VictronConnect automatisch zal updaten naar de nieuwste firmwareversie. Daarnaast
is het ook mogelĳk om een product bĳ te werken met een bestand dat u zelf aanlevert.

Dit is niet vaak nodig. Enkele redenen om dit te moeten doen kunnen zĳn:

• Update naar een zeer recente versie, die al beschikbaar is op Victron Professional, maar nog niet geleverd met
VictronConnect. In plaats van deze inspanning te doorstaan, kan je ook nog wat langer wachten tot een nieuwe versie van
VictronConnect wordt uitgebracht.

• Een product bĳwerken naar een speciale of niet-uitgebrachte versie.

Instructies voor Windows- en macOS-computers

Wanneer de telefoon en het Victron-product zĳn aangesloten op VictronConnect, gaat dan naar de pagina “Productinformatie”,
klik op “Update” en open het juiste firmwarebestand.

Geen zorgen over het gebruik van een verkeerd bestand - VictronConnect zal altĳd eerst controleren of het bestand overeenkomt
met het product. En als het niet het juiste bestand is, zal VictronConnect de foutmelding “Verkeerd firmwarebestand” tonen.
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Instructies voor Android- en iOS-telefoons en -tablets

Het proces verschilt enigszins van de Windows/macOS-routine, omdat er geen bestandsbrowser op een mobiel apparaat
aanwezig is.
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Ten eerste moet het gewenste firmwarebestand toegevoegd worden aan de VictronConnect-firmwarebibliotheek.
Firmwarebestanden kunnen aan de bibliotheek worden toegevoegd vanuit een e-mailbĳlage, webbrowser, Dropbox,
bestandsbrowser en elke vorm van app die bestanden kan verwerken. Voor zowel iOS als Android is de procedure om het
bestand toe te voegen hetzelfde: ga naar de app die het firmwarebestand bevat, tik erop en open het firmwarebestand met
VictronConnect. VictronConnect wordt geopend en toont: “Bestand toegevoegd aan de firmware-bibliotheek”.

Als het bericht niet wordt weergegeven, herhaalt dan de vorige stap of probeer het firmwarebestand te openen vanuit een andere
app (bĳvoorbeeld Dropbox in plaats van internet of e-mail).

Als het niet zeker is welk bestand gebruikt moet worden, is het geen probleem om meerdere bestanden aan de bibliotheek toe
te voegen. In de volgende stap toont VictronConnect automatisch alleen de bestanden die overeenkomen met het verbonden
product.

• Opmerking voor iOS: De huidige versie van Google Chrome voor iOS kan geen “.dup”-bestanden downloaden van de Victron
Professional-website - dus raden we aan om Apple Safari, de standaardbrowser op iOS, in plaats daarvan te gebruiken.

• Opmerking voor Android: VictronConnect moet worden uitgevoerd voordat bestanden kunnen worden geopend.

Open VictronConnect en schakel, zonder het te sluiten, over naar de app met het bestand, selecteer het en kies ervoor om het te
openen met VictronConnect.

Hier zĳn een aantal schermafbeeldingen met de gedetailleerde stappen:

Nadat het firmwarebestand aan de bibliotheek is toegevoegd, ga dan naar de pagina “Productinformatie” en tik op “Firmware
bĳwerken”:

Selecteer het gewenste bestand uit de lĳst, zie volgende schermafbeelding - het toont één item in de lĳst:

Houd er rekening mee dat het updatemechanisme firmwarebestanden detecteert en weigert die niet zĳn gericht op het huidige
product: geen zorgen over het laden van een verkeerd firmwarebestand.

VictronConnect-handleiding

Pagina 25 Firmware-updates



Eenmaal geselecteerd, wordt er begeleid door het updateproces:

9.3. Problemen met firmware-updates oplossen
In hoofdstuk 11.3 [43] staat een handleiding voor het oplossen van problemen die relevant zĳn voor firmware-updates.

9.4. Foutcodes
Ondanks onze zorgvuldige inspanningen treden er soms fouten op. Geen zorgen, het is altĳd mogelĳk om het product te
herstellen.

In de meeste gevallen worden fouten veroorzaakt door communicatieproblemen. Controleer altĳd alle kabelverbindingen en
blĳf, als Bluetooth gebruikt wordt zo dicht mogelĳk bĳ het product. Controleer ook of de Bluetooth-functie is ingeschakeld op
de telefoon. Soms moeten de Bluetooth-koppelingsgegevens van de telefoon verwĳderd worden [4] om opnieuw verbinding te
kunnen maken met het product.

Raadpleeg hoofdstuk 10.3 [31] van deze handleiding voor het oplossen van problemen met firmware-updates. Wanneer er om
hulp gevraagd wordt, moet er altĳd een foutcode vermeld worden.

VE.Direct-producten

Fout Omschrĳving

D3 Geen VE.Direct-product(en) gevonden.

D4 Onbekende fout opgetreden. Probeer het opnieuw en controleer de productinstellingen zodra het is bĳgewerkt.

D10 Fout bĳ het sluiten van com-poort.

D20 Het was niet mogelĳk om te starten met updaten, geen product om bĳ te werken gevonden.

D26 Updaten mislukt, communicatie verloren. Het product is mogelĳk niet bruikbaar. Controleer de aansluiting en
voeding. Probeer het opnieuw en controleer de productinstellingen zodra het is bĳgewerkt.

D29 Het was niet mogelĳk het updaten te starten, het firmwarebestand is beschadigd.

D31 Updaten mislukt, het product is niet bruikbaar. Probeer het opnieuw en controleer de productinstellingen zodra het
is bĳgewerkt.
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Fout Omschrĳving

D32 Het was niet mogelĳk het updaten te starten, het invoeren van de opstartmodus is mislukt.

D33 Het was niet mogelĳk het updaten te starten, het firmwarebestand is niet gevonden.

D90 Het was niet mogelĳk het updaten te starten, de firmware is niet bestemd voor dit product.

D91 Het was niet mogelĳk het updaten te starten, er is een onbekend product gevonden.

D92 Updaten mislukt, het wissen van firmware is mislukt. Het product is mogelĳk niet bruikbaar. Probeer het opnieuw
en controleer de productinstellingen zodra het is bĳgewerkt.

D93 Fout bĳ het starten van firmware na het bĳwerken. Schakel het product uit en weer aan en als dat niet helpt,
probeer dan opnieuw bĳ te werken en controleer de productinstellingen zodra deze zĳn bĳgewerkt.

D94 Product is bĳgewerkt, maar er is een fout opgetreden bĳ het lezen van de vorige instellingen. Controleer de
productinstellingen.

D95 Product is bĳgewerkt, maar er is een fout opgetreden bĳ het herstellen van de vorige instellingen. Controleer de
productinstellingen.

D96 Updaten is mislukt, versie komt niet overeen. Schakel het product uit en weer aan en als dat niet helpt, probeer
dan opnieuw bĳ te werken en controleer de productinstellingen zodra deze zĳn bĳgewerkt.

D97 Dup-bestand te oud.

D98 Firmwarebestand is geen geldig dup-bestand.

D99 Product is bĳgewerkt, maar er is een fout opgetreden bĳ het herstellen van de instellingen. Controleer de
productinstellingen.

D100 Kan instellingen niet migreren omdat de app niet actief is. Handmatige actie vereist.

Blue Smart Charger, Smart Lithium en VE.Direct Bluetooth Smart-dongle

Fout Omschrĳving

B1 Fout opgetreden bĳ lezen van het bestand.

B2 Victron BLE-service niet gevonden. Verwĳder het product uit de lĳst met gekoppelde apparaten en probeer het
opnieuw.

B3 Dfu BLE-service niet gevonden. Verwĳder het product uit de lĳst met gekoppelde apparaten en probeer het
opnieuw.

B4 De verbinding met het product is onverwacht onderbroken. Wellicht is de koppel-informatie niet meer geldig?
Verwĳder het product uit de lĳst met gekoppelde apparaten en probeer het opnieuw.

B5 Het schrĳven naar het apparaat is mislukt.

B6 Het product heeft de bootloader niet geactiveerd - hoewel dat wel zo zou moeten zĳn.

B7 Het product heeft de verbinding niet verbroken - hoewel dat wel zo zou moeten zĳn.

B8 Time-out tĳdens wachten op toegang tot de Victron BLE-service.

B9 Time-out tĳdens het wachten op toegang tot de Dfu BLE-service.

B10 Time-out tĳdens het wachten op een reactie.

B11 Time-out tĳdens het schrĳven naar het product. Misschien wordt er een koppelingsdialoog getoond? Probeer het
opnieuw.

B12 Apparaat wordt niet langer gevonden. Misschien buiten bereik? Probeer het opnieuw.

B13 Het product heeft de nieuwe firmware niet gestart.  Probeer het opnieuw. Indien er nog steeds problemen zĳn,
stuur een service rapport naar Victron Energy.

B14 Kon niet beginnen met updaten, firmware is niet voor dit product. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer
het opnieuw.

B96 Er is een interne fout opgetreden (Opcode wordt niet ondersteund). Stuur een servicerapport naar Victron Energy.

B97 De gevraagde codering wordt niet ondersteund door het product. Stuur een servicerapport naar Victron Energy.

B98 Er is een interne fout opgetreden (gegevensgrootte overschrĳdt de limieten). Stuur een servicerapport naar Victron
Energy.

B99 Het product was niet in staat de firmware in het geheugen opslaan. Probeer het opnieuw. Als het probleem zich
blĳft voordoen, neem dan contact op met Victron Energy.
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Fout Omschrĳving

B100 Er is een interne fout opgetreden (CRC-fout). Stuur een servicerapport naar Victron Energy.

B101 Er is een interne fout opgetreden (gegevenslengtefout). Stuur een servicerapport naar Victron Energy.

B102 Er is een interne fout opgetreden (niet toegestaan). Stuur een servicerapport naar Victron Energy.

B103 Er is een interne fout opgetreden (Onverwachte datalengte). Probeer het opnieuw. Indien er nog steeds problemen
zĳn, stuur een service rapport naar Victron Energy.

B104 Er is een interne fout opgetreden (Niet-ondersteunde data). Probeer het opnieuw. Indien er nog steeds problemen
zĳn, stuur een service rapport naar Victron Energy.

B105 Er is een interne fout opgetreden (Versie mismatch). Probeer het opnieuw. Indien er nog steeds problemen zĳn,
stuur een service rapport naar Victron Energy.

B106 Deze firmware is te oud, probeer het opnieuw met de laatste versie.

VE.Bus-producten

Fout Omschrĳving

V1 Geen product gedetecteerd. Controleer alle kabelaansluitingen en probeer het opnieuw.

V2 Er is een onverwachte time-out opgetreden. Controleer alle kabelaansluitingen en probeer het opnieuw.

V3 Onvolledig vff-bestand. Nonce ontbreekt. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer het opnieuw.

V4 Onvolledig vff-bestand. EEPROM-lĳnen ontbreken. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer het opnieuw.

V5 Het vff-bestand bevat meer EEPROM-gegevens dan ondersteund. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer
het opnieuw.

V6 De kalibratiekaart in het bestand overschrĳdt de kalibratiekaart van het apparaat. Zorg voor een geldig
updatebestand en probeer het opnieuw.

V7 Apparaatkalibratiegegevens groter dan verwacht. Zorg voor een geldig updatebestandd en probeer het opnieuw.

V8 Bootlader reageerde niet op bootlader-setup. Controleer alle kabelaansluitingen en probeer het opnieuw.

V9 Bootladerreactie op versieverzoek is mislukt.

V10 Incompatibel bootblock. Functieversie ongeldig.

V11 Incompatibel bootblock. Versie ongeldig.

V12 Bootlader is niet gestart na de update van de bootblock.

V13 Incompatibel bootblocktype.

V14 Geen of onverwacht antwoord op target-id-query.

V15 Geen of onverwachte reactie op EEPROM-leesactie.

V16 Geen of onverwachte reactie op de kalibratiekaartquery.

V17 De meegeleverde firmware bevat nieuwe niet-ondersteunde kalibratiewaarden. De updater kan deze niet
verwerken.

V18 Geen antwoord ontvangen op EEPROM-schrĳfopdracht. Controleer alle kabelaansluitingen en probeer het
opnieuw.

V19 Ongeldig antwoord ontvangen op EEPROM-schrĳfopdracht. Controleer alle kabelaansluitingen en probeer het
opnieuw.

V20 Geen antwoord ontvangen op de codeschrĳfopdracht. Controleer alle kabelaansluitingen en probeer het opnieuw.

V21 Ongeldig antwoord ontvangen op codeschrĳfopdracht. Controleer alle kabelaansluitingen en probeer het opnieuw.

V22 De MK2/MK3 heeft niet gereageerd. Controleer alle kabelaansluitingen en probeer het opnieuw.

V23 Het aangesloten product komt niet overeen met het opgegeven model in het bestand. Zorg voor een geldig
updatebestand en probeer het opnieuw.

V24 De specifieke EEPROM-standaardgegevens van de hardwarerevisie zĳn beschadigd. Zorg voor een geldig
updatebestand en probeer het opnieuw.

V25 Updates kunnen niet worden uitgevoerd als er een VE.Bus is aangesloten.

V26 Updates kunnen niet worden uitgevoerd als er een DMC is aangesloten.

V40 Het opstarten van de update is mislukt. Geheugen toewĳzen was niet mogelĳk. Malloc-fout.
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Fout Omschrĳving

V50 Het opstarten van de update is mislukt. Fout bĳ openen van bestand. Controleer de bestandslocatie en
toegangstoestemmingen. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer het opnieuw.

V51 Het opstarten van de update is mislukt. Fout bĳ het schrĳven van het bestand. Controleer de bestandslocatie en
toegangstoestemmingen. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer het opnieuw.

V52 Het opstarten van de update is mislukt. Fout bĳ het lezen van het bestand. Controleer de bestandslocatie en
toegangstoestemmingen. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer het opnieuw.

V53 Het opstarten van de update is mislukt. Fout bĳ bestandscontrolesom. Bestand beschadigd of geen geldig VFF-
bestand. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer het opnieuw.

V54 Het opstarten van de update is mislukt. Het bestand heeft een incompatibel versienummer. Zorg voor een geldig
updatebestand en probeer het opnieuw.

V55 Het opstarten van de update is mislukt. Bestandssectie niet gevonden. Bestand beschadigd of geen geldig VFF-
bestand. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer het opnieuw.

V56 Het opstarten van de update is mislukt. Format-fout. Bestand beschadigd of geen geldig VFF-bestand. Zorg voor
een geldig updatebestand en probeer het opnieuw.

Alle andere producten (XUP-update-bestanden)

Fout Omschrĳving

X51 Ongeldige updaterstatus. Probeer het opnieuw.

X52 Bestandsfout. Geen product-id gevonden in het updatebestand. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer
opnieuw.

X53 Bestandsfout. Geen VE.Direct-baudrates gevonden in het updatebestand. Zorg voor een geldig updatebestand en
probeer opnieuw.

X54 Bestandsfout. Geen Xup-formaatversie gevonden in het updatebestand. Zorg voor een geldig updatebestand en
probeer opnieuw.

X55 Bestandsfout. Geen minimale updaterversie gevonden in het updatebestand. Zorg voor een geldig updatebestand
en probeer opnieuw.

X56 Bestandsfout. Geen firmware (product)-versie gevonden in het updatebestand. Zorg voor een geldig
updatebestand en probeer opnieuw.

X57 Bestandsfout. Geen Instance Blob gevonden in het updatebestand. Zorg voor een geldig updatebestand en
probeer opnieuw.

X58 Bestandsfout. Ongeldige Instance Blob-attribuut. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer opnieuw.

X60 Bestandsfout. Instance Blob meer dan eens gedefinieerd. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer
opnieuw.

X61 Bestandsfout. Geen firmwareversie voor instance gevonden in het updatebestand. ZZorg voor een geldig
updatebestand en probeer opnieuw.

X62 Bestandsfout. Het updatebestand komt niet overeen met de XML-standaard. Zorg voor een geldig updatebestand
en probeer opnieuw.

X63 Bestandsfout. Geen/ongeldige firmwaregegevens gevonden voor instance in het updatebestand. Zorg voor een
geldig updatebestand en probeer opnieuw.

X64 Update (xup)-bestandsformaat niet ondersteund. Zorg voor een geldig updatebestand en probeer opnieuw.

X65 Updater (versie) is te oud.

X66 Firmware is niet voor het product (id). ZZorg voor een geldig updatebestand en probeer opnieuw.

X67 Communicatiefout. Geen callback-handler aangesloten. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw.

X68 Communicatiefout. Vreg-bevestiging heeft te maken met een onverwachte fout. Controleer de verbinding en
probeer het opnieuw.

X69 Communicatiefout. Onverwachte Vreg-bevestiging ontvangen. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw.

X70 Communicatiefout. De instance kon niet bereikt worden. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw.

X71 Mislukte bevestiging minimale firmwareversie. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw.

X72 Kan update niet starten. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw.
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Fout Omschrĳving

X73 Updatefout. Ongeldige bevestiging niet-definitieve updategegevens. Controleer de verbinding en probeer het
opnieuw.

X74 Updatefout. Ongeldig reeks # in bevestiging updategegevens. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw.

X75 Updatefout. Ongeldig instance # in bevestiging updategegevens. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw.

X76 Updatefout. Ongeldige bevestiging definitieve updategegevens. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw.

X77 Verificatiefout. Ongeldige bevestiging firmwareversie. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw.

X78 Verificatiefout. Ongeldige bevestiging UDF-versie. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw.

X79 Verificatiefout. Ongeldig instance-veld in bevestiging minimale firmwareversie. Controleer de verbinding en probeer
het opnieuw.

X80 Verificatiefout. Ongeldig instance-veld in bevestiging firmwareversie. Controleer de verbinding en probeer het
opnieuw.

X81 Verificatiefout. Ongeldig instance-veld in bevestiging UDF-versie. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw.

X82 Kan de minimale firmwareversie niet verifiëren. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw.

X83 Kan de firmwareversie niet verifiëren. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw.

X84 Kan de UDF-versie niet verifiëren. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw.

X85 Verificatie van de minimale firmwareversie mislukt. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw.

X86 Verificatie van de firmwareversie mislukt. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw.

X87 Nog steeds in Bootlader-modus na de update. Probeer het opnieuw.

X88 Communicatiefout. Vreg-bevestigingtimeout. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw.

X89 Communicatiefout. Geen product gevonden. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw.

X90 Communicatiefout. Comm-poortfout. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw.

X91 Updatefout. Het was niet mogelĳk de baudrate in te stellen. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw.

X92 Updatefout. Update in uitvoering op een andere interface.

X93 Updatefout. Ongeldig instance # in bevestiging. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw.

X94 Updatefout. Vreg-bevestigingsfout: Ongeldige instance. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw.

X95 Updatefout. Vreg-bevestigingsfout. Controleer de verbinding, start het product opnieuw, en probeer het nogmaals.

X96 Communicatiefout. Foutmelding CAN-netwerkadres. Controleer de verbinding, start het product opnieuw, en
probeer opnieuw.
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10. VictonConnect-Remote (VC-R) — Configuratie en monitoring via
VRM

10.1. Inleiding
Met de VictronConnect Remote-functionaliteit kunnen Victron-producten met een VE.Direct- of VE.Can-only-interface op afstand
worden bediend via een GX-product en het online VRM-portal.

Deze krachtige functie maakt volledige productconfiguratie en monitoring van vrĳwel overal ter wereld mogelĳk met behulp van de
VictronConnect-app.

De gebruikerservaring is net alsof de producten lokaal zĳn aangesloten via Bluetooth of een VE.Direct-naar-USB-interface.

Een video over deze functie is hier beschikbaar:

https://www.youtube.com/embed/9P2W4FmTvbY

10.2. Compatibiliteit
De VictronConnect-Remote-functie is ALLEEN compatibel met producten die zĳn aangesloten op een GX-product met een
VE.Direct- of VE.Can-only-interface. VE.Can-apparaten die zowel een VE.Can- EN een VE.Direct-interface hebben, moeten
aangesloten worden op het GX-apparaat zodat VictronConnect-Remote kan functioneren.

Dit omvat:

• MPPT-zonneladers met een VE.Direct-interface (SmartSolar en BlueSolar)

• Accumonitors met een VE.Direct-interface (BMV en SmartShunt)

• Specifieke omvormers met een VE.Direct-interface (Phoenix-omvormer VE.Direct en Phoenix Inverter Smart)

• Specifieke lichtnetladers met een VE.Direct-interface (Phoenix Smart IP43)

En VE.Can-only-apparaten:

• Lynx Smart BMS en Lynx Shunt VE.Can

• Inverter RS, Multi RS en MPPT RS (zĳ beschikken ook over VE.Direct maar moet aangesloten worden via VE.Can voor VC-R)

• Blue/Smart Solar VE.Can MPPT’s – Tr- en MC4-modellen

• Skylla-i en Skylla-IP44/-IP65 (vereist firmware v1.11)

• Niet-ondersteunde producten:

• BlueSolar VE.Can MPPT 150/70 en BlueSolar VE.Can MPPT 150/85

• Lynx Ion, Lynx Ion + Shunt, Lynx Ion BMS 150 A, 400 A, 600 A, 1000 A

Producten verbonden met een VE.Bus-interface, zoals MultiPlus/Quattro omvormer/acculaders en grotere Phoenix omvormers
zĳn NIET compatibel. Een andere functie, Remote VEConfigure, bestaat echter al om deze producten op afstand te configureren.

10.3. Instelling

10.3.1. Minimale vereisten
• VictronConnect SW: v5.20

• GX-product- Venus OS FW: v2.40 (v2.53 aanbevolen voor volledige functionaliteit)

10.3.2. VictronConnect
1. Controleer of VictronConnect op de telefoon is geïnstalleerd en of de softwareversie voldoet aan de minimumvereisten -

upgrade indien nodig

2. VictronConnect toestemming geven om toegang te krĳgen tot het VRM-account;

• Open de VictronConnect-app
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• Veeg over het scherm naar het VRM-tabblad en selecteer vervolgens “Aanmelden bĳ VRM”

• Vul het e-mailadres en VRM-wachtwoord in en selecteer vervolgens “VictronConnect toestemming geven”.

•

• Als er een tablet of PC wordt gebruikt, kan de browser ook toestemming vragen om VictronConnect te openen. Selecteer in dat
geval “Openen”.

10.3.3. GX-product
1. Bevestig dat het GX-product een Venus OS-firmwareversie heeft die voldoet aan de minimumvereisten - upgrade indien

nodig.

2. Schakel “VRM-tweerichtingscommunicatie” in onder Apparaatlĳst > Instellingen > VRM Online Portaal

10.4. Tabblad Lokaal
Op het tabblad Lokaal worden alle producten weergegeven die zich binnen het Bluetooth- en draadloos LAN-bereik bevinden of
fysiek zĳn verbonden met de telefoon met VictronConnect (zoals met een VE.Direct-naar-USB of MK3-naar-USB-interfacekabel)
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10.5. Tabblad VRM
Op het tabblad VRM worden alle VRM-installaties weergegeven die aan het VRM-gebruikersprofiel zĳn gekoppeld.

Elke installatie kan worden geselecteerd om toegang te krĳgen tot het VRM online-portaal of verbonden producten.

Wanneer een VRM-installatie is geselecteerd, duurt het enkele seconden voordat een verbinding tot stand is gebracht. Zodra de
verbinding tot stand is gebracht, verschĳnen er twee tabbladen, “OVERVIEW” (overzicht) en “DEVICES” (apparaten).

10.5.1. Het tabblad Overzicht
Het tabblad “OVERVIEW” (overzicht) bevat een afbeelding van het GX-product, de naam van de VRM-installatie en een directe
link naar het bĳbehorende VRM Online-portaal.

10.5.2. Het tabblad Apparaten
Het tabblad “DEVICES” (apparaten) bevat een lĳst met alle compatibele producten die fysiek verbonden zĳn met het GX-product.
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Als er een tablet of pc gebruikt wordt, dan wordt het tabblad “DEVICES” (apparaten) weergegeven als een paneel aan de
rechterkant van hetzelfde scherm.

10.6. Toegang tot producten op afstand
Wanneer een product is geselecteerd, duurt het enkele seconden voordat een verbinding tot stand is gebracht. Zodra de
verbinding tot stand is gebracht, zullen live productinformatie/gegevens verschĳnen.
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Onmiddellĳk na de eerste verbinding, zullen de instellingen en historische gegevens worden gedownload. Gedurende deze tĳd
blĳft een cloud-symbool in de rechterbovenhoek staan (dit duurt meestal minder dan 30 seconden).

Instellingen kunnen pas worden geopend als het cloud-symbool wordt vervangen door het tandwielsymbool voor normale
instellingen.

10.7. Uitloggen
Om de koppeling tussen VictronConnect-Remote en het VRM-account uit te schakelen, klap dan het hoofdmenu uit en selecteer
vervolgens “Instellingen”.

Selecteer “SIGN OUT” (uitloggen) op de instellingenpagina en selecteer vervolgens “OK” in het promptvenster om te bevestigen.
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Na het uitloggen heeft VictronConnect-Remote geen toegang meer tot het VRM-account of een van de bĳbehorende VRM-
installaties. Om toegang te herstellen, moet de aanmeldingsprocedure herhaald worden.

10.8. Problemen oplossen en veelgestelde vragen
Product niet gevonden

• VictronConnect-Remote is alleen compatibel met producten die een VE.Direct- of VE.Can-only-interface gebruiken voor het
GX-product — zie het “Compatibiliteit”-gedeelte.

• Zorg ervoor dat het ontbrekende product fysiek is aangesloten op het GX-product, met de VE.Direct- of VE.Can-kabel correct
geïnstalleerd aan beide uiteinden.

• Zorg ervoor dat op het product van een recente firmwareversie is voorzien.

Installatie/GX-product niet gevonden of offline

• Controleer of de installatie online is en communiceert met het VRM Online-portaal.

• Zorg ervoor dat de installatie is gekoppeld aan het VRM-account dat is gebruikt tĳdens de eerste VictronConnect-Remote
aanmelding bĳ VRM.

• Zorg ervoor dat “VRM-tweerichtingscommunicatie” is ingeschakeld — zie de sectie “Instellingen”.

• Zorg ervoor dat het GX-product de minimale compatibele versie van Venus OS-firmware gebruikt — zie de Sectie
“Instellingen”.

VictronConnect heeft geen VRM-tabblad

• Zorg ervoor dat de telefoon de minimaal compatibele VictronConnect-softwareversie heeft — zie de sectie “Instellingen”.

VRM-account

• Het is noodzakelĳk om een actief VRM-account te hebben gekoppeld aan uw installatie en alle andere die u wilt controleren of
configureren met behulp van VictronConnect-Remote - het aanmaken van een nieuw account is snel en eenvoudig.

• Voor meer informatie met betrekking tot VRM (Victron Remote Management) zie Aan de slag met VRM en de website VRM
Online-portaal.

Systemen zonder GX-product

• VictronConnect-remote functionaliteit is niet mogelĳk tenzĳ het systeem een GX-product bevat. Een GX-product kan eenvoudig
aan elk systeem worden toegevoegd en er is een scala aan producten beschikbaar.

Installaties zonder internetverbinding

• VictronConnect-remote functionaliteit is niet mogelĳk tenzĳ het GX-product op de installatieplaats een actieve internetverbinding
heeft.

• Voor externe sites zonder internetverbinding of met mobiele installaties kan een Victron GX GSM-modem eenvoudig aan het
systeem worden toegevoegd om een internetverbinding te kunnen bieden.

Grotere systemen

• Het gebruik van de VictronConnect-Remote-functie zal de CPU-belasting van het GX-product enigszins verhogen.

• In sommige grote/complexe systemen (waarbĳ veel producten zĳn aangesloten op het GX-product) werkt de CPU mogelĳk
al op zĳn limiet en zal eventuele extra CPU-belasting de capaciteit overschrĳden - dit zal meestal herkenbaar door de trage
reacties van de gebruikersinterface en/of onverwachte herstart van het systeem.
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• Het is belangrĳk om een GX-product te selecteren dat voldoende prestatiecapaciteit heeft ten opzichte van het
systeemontwerp. Een Cerbo GX heeft bĳvoorbeeld aanzienlĳk meer verwerkingskracht dan een Color Control GX en is veel
beter geschikt voor grote/complexe systemen — zie de sectie Prestaties in de GX-productassortiment vergelĳkingstabel.

Problemen met VictronConnect-afstandsbediening oplossen

VictronConnect rapporteert fouten die zĳn opgetreden tĳdens communicatiepogingen met VRM in een berichtvenster met een
foutcode. De code kan een van de volgende waarden hebben:

Fout Omschrĳving

-100 Oproep om een lĳst met onderliggende apparaten op te halen die verlopen zĳn (60 seconden). De meest
voorkomende oorzaak is een slechte internetverbinding.

1 Er kan geen link naar het VRM tot stand worden gebracht. Controleer of het internet aanwezig is en probeer het
opnieuw.

2 VRM heeft tĳdelĳke moeilĳkheden ondervonden. Probeer het later opnieuw.

5 Het lokale systeem heeft geen bronnen meer. Maak een aantal systeembronnen vrĳ en probeer het opnieuw.

8 Er is een fout opgetreden met het netwerk (bĳvoorbeeld, de netwerkkabel is per ongeluk losgekoppeld).

13 Proxy-verificatiefout. VictronConnect biedt geen ondersteuning voor communicatie via proxy.

14 Het is niet mogelĳk een beveiligde verbinding met VRM tot stand brengen.

65538 VRM MQTT broker reageert niet. Probeer het later opnieuw.

Er zĳn ook andere foutcodes die kunnen worden gerapporteerd. Ze zĳn het gevolg van interne fouten in VictronConnect en/of de
VRM. Als deze fouten aanhouden na een nieuwe poging, maak dan een “Servicerapport” aan en dien het in voor onderzoek.

VictronConnect-remote is bezig met het opzetten van communicatie met een reeks diensten op “victronenergy.com”. Zorg ervoor
dat verkeer met dit domein is toegestaan in uw firewall- en internetbeveiligingsapp.
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11. Opgeslagen trends & Direct uitlezen

11.1. Opgeslagen trends
Opgeslagen trends is een nieuwe functie die gegevens registreert en opslaat in het niet-vluchtige geheugen van compatibele
Smart apparaten, zelfs bĳ stroomuitval of loskoppeling van de accu.

De gegevens worden elke 30 minuten geregistreerd, het aantal geregistreerde dagendus ongeveer 46 dagen is . De uitzondering
is de Smart Battery Sense: die heeft een bewaartermĳn van 181 dagen.

Dit werkt alleen als er via Bluetooth verbinding gemaakt wordt met het Victron-product. Helaas werkt dit niet
als er verbinding gemaakt wordt via een VE.Direct-USB-kabel, en (daarom) werken deze trends niet op een
Windows-apparaat omdat ze alleen kunnen worden aangesloten via de VE.Direct-USB-kabel.

Momenteel worden opgeslagen trends ondersteund door SmartSolar-acculaders, BMV-712 Smart, SmartShunt en Smart Battery
Sense. Meerdere Smart apparaten zullen in de toekomst hieraan worden toegevoegd.

De opgeslagen waarden verschillen afhankelĳk van het smart Victron-apparaat:

• SmartSolar-acculaders ondersteunen trends voor accuspanning, stroom en temperatuur, evenals de stroom van het
laadvermogen, de PV-spanning en PV-stroom.

• BMV-712 Smart en SmartShunt ondersteunen trends voor accuspanning, stroom, de laadstatus evenals de Aux-ingang
(accutemperatuur, of middelpuntafwĳking, of startaccuspanning.

• Smart Battery Sense ondersteunt trends voor accuspanning en accutemperatuur.

Zo werkt het:

1. Open de VictronConnect-app.

2. Tik op het apparaat waarvan de opgeslagen trends bekeken moeten worden.

3. Tik in het statusscherm op het tabblad TRENDS.

Hiermee worden de opgeslagen gegevens opgehaald, wat enkele seconden kan duren.

4. Selecteer de parameters voor de blauwe en oranje gekleurde grafieken.

5. Gebruik de + en - knoppen of zoomknĳp om de gewenste tĳdsperiode te bekĳken.

6. Gebruik de schuifregelaar onder de grafiek om de exacte waarden voor elk gegevenspunt op elke datum en elk tĳdstip
binnen het interval te bekĳken.
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11.2. Instant Readout (direct uitlezen)

VictronConnect kan de belangrĳkste gegevens van Smart producten weergeven op de pagina met de apparaatlĳst zonder dat er
verbinding gemaakt hoeft te worden met het product. Dit omvat visuele berichten van waarschuwingen, alarmen en fouten die
diagnostiek inschakelen.

Het voordeel hiervan is:

• Beter bereik dan een gewone Bluetooth-verbinding.

• Geen noodzaak om verbinding te maken met het Smart product.

• De belangrĳkste gegevens zĳn in één oogopslag zichtbaar.

• Versleutelde omroepgegevens.

• VE.Direct- en VE.Can-apparaten profiteren ook van deze functie; er is geen nieuwe firmware en installatie vereist. De Instant
Readout data wordt in VictronConnect weergegeven op de pagina met VRM-apparaten.

• VE.Direct-producten geven ook de transmissiegegevens weer bĳ gebruik van de VE.Direct-naar-USB-kabel voor aansluiting op
een pc of Mac.

Instant readout data wordt lokaal verzonden via Bluetooth (links) en VE.Direct / VE.Can (midden) via VictronConnect-
Remote. Dit omvat ook berichten van waarschuwingen, alarmen en fouten (rechts).

De transmissie van Instant Readout is standaard uitgeschakeld en kan worden ingeschakeld op de pagina met productinformatie
zoals hieronder beschreven:

1. Open de VictronConnect-app.

2. Tik op het apparaat waarvoor Instant Readout ingeschakeld moet worden.

3. Tik op het statusscherm op het tandwiel om naar de Instellingen-pagina te gaan.

4. Tik op de drie stippen in de rechterbovenhoek.

5. Schakel onder aan de pagina met productinformatie de Instant Readout in. Als deze selectie niet beschikbaar is, is het Smart
product nog niet compatibel. Zie de compatibiliteitstabel [40].

VictronConnect-handleiding

Pagina 39 Opgeslagen trends & Direct uitlezen



6. Nu zal de live data zichtbaar zĳn in de apparaatlĳst voor dit apparaat.

7. Als u op de twee verticale pĳlen aan de rechterkant tikt, zal belangrĳkere informatie over het apparaat weergegeven worden.

11.3. Stored trends (opgeslagen trends) en Instant Readout (direct uitlezen)
compatibiliteit
Zie de onderstaande tabel voor een overzicht van Victron Smart-producten en welke ervan opgeslagen trends en/of direct
uitlezen ondersteunen. Producten die niet in de lĳst staan worden niet ondersteund, ook al hebben ze wel Bluetooth.

Victron Smart apparaat Opgeslagen trends Instant
Readout

SmartSolar Charger Ja Ja

Omvormer RS, Multi RS, MPPT RS Nee Ja

Lynx Smart BMS Nee Ja

Lithium Battery Smart Nee Ja

SmartShunt Ja Ja

BMV-712 Ja Ja

Smart Battery Sense Ja Ja

Phoenix Inverter Smart Nee Ja

Sun Inverter Nee Ja

Orion -Tr Smart DC-DC-acculader Nee Ja

VE.Bus Smart-dongle Nee Ja

VE.Bus omvormer / acculader Nee Ja1)

Smart BatteryProtect Nee Ja

Smart BMS 12-200 en CL Nee Ja

VE.Direct Bluetooth Smart Dongle i.c.w.

BlueSolar MPPT

of BMV-700/702

of Phoenix-omvormer VE.Direct

Nee Ja

1) VE.Bus omvormer/acculaders ondersteunen Instant Readout, hetzĳ bedraad (via een MK3-interface) of draadloos (via VE.Bus
Smart dongle). Let op dat dat bĳ bekabeling via een MK3-interface de communicatie met een GX-apparaat wordt geblokkeerd (en
dus kan leiden tot alarm- en foutcondities voor het VE.Bus-apparaat) zolang deze kabelverbinding bestaat.
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12. Problemen oplossen

12.1. Oplossen van problemen met de Bluetooth verbinding
Eerste stap: herstart de telefoon

De #1 eerste stap die genomen moet worden, voordat een van de onderstaande specifieke adviezen voor probleemoplossing
wordt opgevolgd, is het herstarten van de telefoon. Echt herstarten, alleen vergrendelen en ontgrendelen is niet voldoende. Kĳk
op Google om te leren hoe deze specifieke telefoon of tablet geherstart kan worden.

Ik kan mĳn product niet in de lĳst vinden.

1. Is het een “Smart” Victron product?. Het product moet een Bluetooth-symbool hebben.

2. Is het product binnen bereik.

3. Er kan slechts één telefoon tegelĳkertĳd op een product worden aangesloten. Is er niet al een andere telefoon verbonden?

4. Probeer verbinding te maken vanuit VictronConnect - dus niet vanuit de instellingen van de telefoon. Als er verbinding is
gemaakt via de instellingen: sluit dan VictronConnect, verwĳder de koppelingsgegevens van de telefoon en open en maak
verbinding met het product vanuit VictronConnect.

5. Als een firmware-update is mislukt, is de aangepaste naam van het product mogelĳk teruggekeerd naar de oorspronkelĳke
naam en het serienummer. Controleer of dat het geval is. Zodra de update is voltooid, komt de aangepaste naam weer terug.
Zie meer tips over het oplossen van problemen met firmware-updates in sectie 11.3 [26].

Ik kan mĳn product zien, maar ik kan geen verbinding maken.

1. Probeer verbinding te maken met het juiste product. Zie sectie 4.3 [6] voor meer informatie over hoe aan het product een
aangepaste naam gegeven kan worden.

2. Is het product binnen bereik?. Het kan zĳn dat men dichtbĳ genoeg is om het product te zien, maar niet dichtbĳ genoeg is om
er verbinding mee te maken.

3. Is Bluetooth nog steeds ingeschakeld op de telefoon? Als Bluetooth is uitgeschakeld na het scannen, kan het product
mogelĳk in de lĳst gezien worden, maar kan er geen verbinding mee gemaakt worden.

4. Bluetooth-koppelingsinformatie kan verouderd zĳn. Dit gebeurt wanneer de pincode is gewĳzigd in het product of als het
Victron product is aangesloten op te veel telefoons. Het product onthoudt alleen de laatste 10 telefoons die erop zĳn
aangesloten. Om dit op te lossen, verwĳder dan de koppeling volledig uit de instellingen van de telefoon. Open vervolgens
VictronConnect en koppel het product en de telefoon opnieuw. Bekĳk deze instructievideo's om te leren hoe de koppeling op
Android of iOS verwĳderd kan worden.

5. Als er een Android-telefoon gebruikt wordt, raadpleeg dan ook sectie 11.2 [42] hieronder voor problemen die specifiek zĳn
voor Android.

Verbinding verbreekt bĳ ongeveer 20 %.

1. Wordt de nieuwste versie van VictronConnect gebruikt?

2. Verwĳder het product uit de lĳst met gekoppelde apparaten in de Bluetooth-instellingen van de telefoon. Deze sectie [4] legt
uit hoe.

3. Reset vervolgens de pincode.

4. Dwing de VictronConnect-app af te sluiten. Instructies: instructies voor iPhone en iPad, instructies voor Android. Als men niet
zeker weet hoe dit gedaan moet worden dan werkt het verwĳderen en opnieuw installeren van de app ook)

5. Opnieuw verbinden in VictronConnect door gebruik te maken van de standaard pincode 000000.

6. Wĳzig daarna de pincode [3].

Verbinding maken mislukt na het invullen van de pincode (pincode wordt niet geaccepteerd)

1. Reset de pincode naar de standaardwaarde van “000000” met behulp van de procedure beschreven in hoofdstuk 3.3 [3]

2. Maak verbinding met het product en gebruik “000000” wanneer er om een pincode wordt gevraagd.

3. Geadviseerd wordt om de pincode direct te wĳzigen.

4. Verwĳder de koppeling op andere telefoons/tablets. De procedure wordt beschreven in hoofdstuk 3.4 [4]

Herstart het Victron product

Indien bovenstaande stappen het probleem niet opgelost hebben. En indien, in het geval van een Android apparaat, de stappen
in het volgende hoofdstuk ook niet hielpen, schakel het Victron product uit en weer aan. Bĳvoorbeeld: met een zonnelader moet
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de MPPT geïsoleerd worden van zowel de accu als de zonnespanning zodat er geen lampjes meer branden voordatopnieuw
verbonden wordt.

12.2. Problemen met Bluetooth-verbinding op Android
Voor met dit hoofdstuk te beginnen, voltooi eerst alle stappen in hoofdstuk 11.1

Houd er ook rekening mee dat stappen 3 en 4 niet nodig zĳn met Android 12 of later en met VictronConnect
v5.70 of later. Zie de opmerking aan het begin van hoofdstuk 4.3. Android [6].

Stap 1: Controleer of het Android apparaat wordt ondersteund

Zie sectie 4.3 Compatibiliteit voor Android [6]

Stap 2: Controleer de Android-versie

• Android 4.2 of lager: deze Android-versie wordt niet ondersteund. De vroegste Android-versie die kan worden gebruikt met
Bluetooth is 4.3.

• Android 5: controleer op de bekend Android pincode pop-up bug. [6]

• Android 6 of hoger: geen bekende problemen.

Stap 3: Controleer of VictronConnect toegang heeft tot de locatieservices

Onder Android 5 en hoger heeft VictronConnect toegang nodig tot de locatieservices van de telefoon om Bluetooth-producten in
de buurt te kunnen scannen. Tenzĳ “Niet meer weergeven” is ingeschakeld, waarschuwt VictronConnect bĳ elke detectiepoging
wanneer er geen toestemming wordt verleend of wanneer de locatieservices zĳn uitgeschakeld.

Elke keer dat de app start, wordt er toestemming gevraagd om toegang te krĳgen tot locatieservices... maar als u de optie “Niet
meer weergeven” aanvinkt wanneer u weigert, wordt het verzoek niet meer weergegeven. Er kan toestemming verleend worden
door naar de Android-instellingen → Toepassingen → VictronConnect → Toestemmingen te gaan en vervolgens de Toestemming
“Locatie” in te schakelen. Een andere manier is om VictronConnect te verwĳderen en vervolgens opnieuw te installeren.

Waarom deze toegang vereist is staat uitgelegd in de sectie “Waarom is toegang tot locatieservices vereist”, in het Android
hoofdstuk [6].

Stap 4: Functionaliteit van Locatie (of GPS) inschakelen in de systeeminstellingen

Om Bluetooth-scannen te laten werken, moet de Locatie (of GPS) -functionaliteit op de telefoon zĳn ingeschakeld.

Waarom deze toegang vereist is staat uitgelegd in de sectie “Waarom is toegang tot locatieservices vereist”, in het Android
hoofdstuk [6].

Stap 5: Zoek & verbind vanuit VictronConnect, en NIET vanuit het Bluetooth-menu van het systeem

Probeer uitsluitend te verbinden vanuit VictronConnect - niet vanuit de instellingen van de telefoon. Wanneer er verbinding is
gemaakt via de instellingen: sluit VictronConnect, verwĳder de koppelingsgegevens van de telefoon en open en maak verbinding
met het product vanuit VictronConnect.

Stap 6: Pop-up pincode wordt nooit weergegeven

Op sommige Android-telefoons wordt het pop-upvenster van de pincode niet weergegeven. Het is verborgen in de notificatiebalk.

Probeer verbinding te maken en wanneer de verbinding op 80 % staat, open dan de meldingsbalk en controleer of de pincode/
koppelingsaanvraag er is. Als dit het geval is, open deze en voer de pincode in.

Op Android is het ook mogelĳk dat andere apps voorkomen dat de pop-up van de pincode wordt weergegeven, zelfs bĳ
het koppelen in het Android Bluetooth-instellingenmenu. Een dergelĳke app is “FrSky Free Link”, die zelfs het koppelen met
Bluetooth-headsets blokkeert. In dit geval moet de problematische app verwĳderd worden. Dit kan worden gedaan door apps
één voor één te verwĳderen (te beginnen met apps die Bluetooth-apparaten gebruiken of verbinding ermee maken), alle apps te
verwĳderen, of zelfs de telefoon opnieuw naar de fabrieksinstellingen te resetten. Wanneer de Victron-producten zĳn gekoppeld
aan de telefoon/tablet, kan de problematische app opnieuw worden geïnstalleerd.

De standaard pincode is 000000, zes keer nul.

Stap 7: Probeer eerst een andere telefoon.

Als er nog steeds problemen zĳn, nade bovenstaande stappen geprobeerd te hebben, probeer dan verbinding te maken met een
andere telefoon; bĳ voorkeur een Apple-telefoon of -tablet omdat deze doorgaans geen problemen opleveren.

VictronConnect werkt automatisch de firmware in het Victron Bluetooth-product bĳ wanneer het met succes is verbonden via een
andere telefoon. Nadat de firmware is bĳgewerkt, zal wellicht de Android-telefoon met problemen ook weer werken.
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12.3. Problemen tĳdens het updaten van firmware
Allereerst is het goed om te weten dat altĳd de firmware-updateprocedure opnieuw gestart kan worden. Het updateproces wordt
telkens weer opnieuw gestart wanneer verbinding met het product wordt gemaakt.

Houd de telefoon zo dicht mogelĳk bĳ het product. Als de update mislukt vanwege problemen met de Bluetooth-verbinding en
als de telefoon al is gekoppeld aan een product, probeer dan de koppeling volledig te verwĳderen uit het systeemmenu van de
telefoon. Open vervolgens VictronConnect en koppel het product en de telefoon opnieuw. Bekĳk deze instructievideo's om te
leren hoe de koppeling op Android of iOS verwĳderd kan worden.

Als de firmware-update stopt bĳ een willekeurig percentage tĳdens elke nieuwe poging, blĳf het proberen - het zal uiteindelĳk
slagen. Als de update zelfs na vele pogingen mislukt, probeer dan een andere telefoon of tablet te gebruiken, indien mogelĳk
een Apple iOS-telefoon - deze werken meestal zonder problemen. Na de update zal wellicht de telefoon waarmee problemen
ondervonden werden nu ook weer werken.

Update stopt bĳ 4 % of eerder

Wanneer de firmware-update op 4 % of eerder stopt, kan VictronConnect het product niet overschakelen naar de update-modus.

Oplossing voor Blue Smart IP65-acculaders

• Als u zich in het firmware-update-scherm bevindt, dan eerst VictronConnect sluiten.

• Koppel de netkabel los van de acculader en wacht 30 seconden.

• Houd de MODE-knop op de acculader ingedrukt en sluit de netkabel opnieuw aan totdat de gele en blauwe LED's afwisselend
knipperen om de acculader in de updatemodus te zetten.

• Laat de MODE-knop los. Nu zĳn er 30 seconden om verbinding te maken met het product, na 30 seconden verlaat de
acculader automatisch de updatemodus.

• Start VictronConnect en klik op het product in de apparaatlĳst met apparaten.

• Het firmware-update-scherm verschĳnt opnieuw. Nu kan de acculader geupdate worden naar de nieuwste firmwareversie.

Oplossing voor VE.Direct Smart-dongle

• Als u zich in het firmware-update-scherm bevindt, dan eerst VictronConnect afsluiten.

• Koppel de dongle los van de VE.Direct-poort.

• Houd de knop “PIN wissen” op de dongle ingedrukt en sluit deze opnieuw aan op de VE.Direct-poort. De rode en blauwe LED's
knipperen afwisselend, wat aangeeft dat de dongle in de updatemodus staat.

• Laat de knop “PIN wissen” los. Nu zĳn er 30 seconden om verbinding te maken met het product. Na 30 seconden verlaat de
acculader automatisch de updatemodus.

• Start VictronConnect en klik op het product in de apparaatlĳst met apparaten.

• Het firmware-update-scherm verschĳnt opnieuw. Nu kan de dongle geupdate worden naar de nieuwste firmwareversie.

12.4. Probleem met VE.Direct USB-stuurprogramma op macOS X 10.9
(Mavericks)
Het stuurprogramma dat is meegeleverd in macOS X 10.9 “Mavericks” werkt niet goed met de VE.Direct USB-kabel. Om dit
probleem op te lossen, raden we aan om te updaten naar een latere versie van macOS.

Als het bĳwerken van het besturingssysteem niet mogelĳk is, is er een tĳdelĳke oplossing die het Apple FTDI-stuurprogramma
(Future Technology Devices International) uitschakelt en een compatibel stuurprogramma installeert. Volg deze stappen:

cd /System/Library/Extensions/IOUSBFamily.kext/Contents/PlugIns

sudo mv AppleUsBFTDi.kext AppleUsBFTDi.Disabled

Stap 2. Start de computer opnieuw op

Stap 3. Download en installeer het compatibele FTDI-stuurprogramma

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

Stap 4. Start de computer opnieuw op

VictronConnect moet nu de aangesloten producten tonen.
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12.5. VictronConnect op Windows vindt geen aangesloten VE.Direct USB-
producten
Bekĳk hoofdstuk 4.1 [6], en volg de instructies om de driver te installeren.

12.6. VictronConnect op Android toont geen bestanden die zĳn geopend vanuit
e-mail- of bestandsbeheer-apps
VictronConnect moet worden uitgevoerd voordat bestanden kunnen worden geopend.

Open VictronConnect en schakel, zonder het te sluiten, over naar de app met het bestand. Selecteer het vervolgens en kies
ervoor om het te openen met VictronConnect.

12.7. Een VictronConnect-servicerapport maken
Als u problemen ondervindt met VictronConnect of een Victron-product, wordt er mogelĳk gevraagd om een “VictronConnect-
servicerapport” aan te maken. Houd er rekening mee dat dit servicerapport voor intern gebruik van Victron is en niet kan worden
gelezen of gebruikt voor andere doeleinden dan die voor het oplossen van problemen door ontwikkelaars.

Om dit te doen:

1. Open VictronConnect

2. Voer de actie uit die leidt tot de bug of het probleem.

3. Keer terug naar het hoofdmenu.

4. Selecteer het menupictogram met drie lĳntjes.

5. Selecteer Instellingen

6. Klik of tik op SERVICERAPPORT AANMAKEN

7. Sla het bestand op, e-mail of kopieer het naar Victron, via e-mail of via de Victron Community.

Als er meer gedetailleerde diagnostische informatie over het stroomsysteem nodig is, bĳvoorbeeld gedetailleerde bewaking van
de accuspanning en de laadstatus in de loop van de tĳd, moet er wellicht een GX-product worden aangesloten.
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13. Compatibele Victron-producten

13.1. Zonneladers

13.1.1. SmartSolar MPPT-laadregelaars

USB via VE.Direct-poort Draadloos via Bluetooth

MPPT 75/10 VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist Ja - Ingebouwd

MPPT 75/15 VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist Ja - Ingebouwd

MPPT 100/15 VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist Ja - Ingebouwd

MPPT 100/20 VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist Ja - Ingebouwd

MPPT 100/30 VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist Ja - Ingebouwd

MPPT 100/50 VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist Ja - Ingebouwd

MPPT 150/35 VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist Ja - Ingebouwd

MPPT 150/45 Tr en MC4 VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist Ja - Ingebouwd

MPPT 150/60 Tr en MC4 VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist Ja - Ingebouwd

MPPT 150/70 Tr en MC4 VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist Ja - Ingebouwd

MPPT 150/85 Tr en MC4 VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist Ja - Ingebouwd (*)

MPPT 150/100 Tr en MC4 VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist Ja - Ingebouwd (*)

MPPT 250/60 Tr en MC4 VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist Ja - Ingebouwd

MPPT 250/70 Tr en MC4 VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist Ja - Ingebouwd

MPPT 250/85 Tr en MC4 VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist Ja - Ingebouwd

MPPT 250/100 Tr en MC4 VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist Ja - Ingebouwd

(*) Opmerking voor vroege versies van SmartSolar MPPT 150/85 en 150/100: het is niet mogelĳk om zowel de VE.Direct-poort
als de ingebouwde Bluetooth Smart-functie tegelĳkertĳd te gebruiken. Wanneer er verbinding gemaakt wordt met VE.Direct, is de
ingebouwde Bluetooth Smart-functie niet beschikbaar. Deze vroege versies zĳn te herkennen aan hun onderdeelnummer:

• SmartSolar MPPT 150/85 Tr. Vroege versie: SCC010085210.

• SmartSolar MPPT 150/85 MC4. Vroege versie: SCC010085310.

• SmartSolar MPPT 150/100 Tr. Vroege versie: SCC010100210.

• SmartSolar MPPT 150/100 MC4. Vroege versie: SCC010100310.

Dezelfde modellen, maar dan met een ander onderdeelnummer ondersteunen het gebruik van zowel de VE.Direct-poort als de
ingebouwde Bluetooth Smart-functie op hetzelfde moment. Net als alle andere SmartSolar MPPT-modellen.

13.1.2. BlueSolar MPPT-laadregelaars

USB via VE.Direct-poort Draadloos via Bluetooth

MPPT 70/15 Niet compatibel

MPPT 75/10 VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire
vereist

MPPT 75/15 VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire
vereist

MPPT 75/50 VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire
vereist

MPPT 100/15 VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire
vereist

MPPT 100/30 VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire
vereist
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USB via VE.Direct-poort Draadloos via Bluetooth

MPPT 100/50 VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire
vereist

MPPT 150/35 VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire
vereist

MPPT 150/45 Tr en MC4 VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire
vereist

MPPT 150/60 Tr en MC4 VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire
vereist

MPPT 150/70 Tr en MC4
VE.Direct (*)

VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire
vereist

MPPT 150/85 Tr en MC4
VE.Direct (*)

VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire
vereist

MPPT 150/70 CAN-bus Niet compatibel

MPPT 150/85 CAN-bus Niet compatibel

MPPT 150/100 Tr en MC4 VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire
vereist

13.2. Acculaders

Blue Smart IP22 USB via
VE.Direct-
poort

Draadloos via
Bluetooth

Bluetooth
aan/uit

Laadcyclus-
geschiedenis

Geavanceerde
instellingen

Alle Blue Smart
IP22-acculaders

Nee Ja - Ingebouwd Ja - Sinds
firmware v3.12

Nee Nee

Blue Smart IP65 USB via
VE.Direct-
poort

Draadloos via
Bluetooth

Bluetooth
aan/uit

Laadcyclus-
geschiedenis

Geavanceerde
instellingen

Blue Smart IP65
12/25-acculader

Nee Ja - Ingebouwd Ja Ja Ja

Blue Smart IP65
24/13-acculader

Nee Ja - Ingebouwd Ja Ja Ja

Andere Blue
Smart IP65-
acculader

Nee Ja - Ingebouwd Ja - Sinds
firmware v3.12

Nee Nee

Blue Smart IP67 USB via
VE.Direct-
poort

Draadloos via
Bluetooth

Bluetooth
aan/uit

Laadcyclus-
geschiedenis

Geavanceerde
instellingen

Alle Blue Smart
IP67-acculaders

Nee Ja - Ingebouwd Ja - Sinds
firmware v3.12

Nee Nee

Phoenix Smart
IP43

USB via
VE.Direct-
poort

Draadloos via
Bluetooth

Bluetooth
aan/uit

Laadcyclus-
geschiedenis

Geavanceerde
instellingen

Alle Phoenix
Smart IP43-
acculaders

Ja Ja - Ingebouwd Ja Nee Nee

IMPULSE-II
Smart

USB via
VE.Direct-
poort

Draadloos via
Bluetooth

Bluetooth
aan/uit

Laadcyclus-
geschiedenis

Geavanceerde
instellingen

Alle IMPULSE-II
Smart-acculaders

Nee Ja - Ingebouwd Ja - Vanaf
firmware v3.09

Ja - Vanaf
firmware v3.09

Nee
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13.3. Orion-Tr Smart DC-DC-acculader geïsoleerd

USB via VE.Direct-poort Draadloos via Bluetooth

Alle Orion-Tr Smart DC-DC-laders geïsoleerd Nee Ja - Ingebouwd

13.4. Accumonitoren

USB via VE.Direct-poort Draadloos via Bluetooth

BMV-700 VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire vereist

BMV-702 VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire vereist

BMV-700H VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire vereist

BMV-712 VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist Ja - Ingebouwd

13.5. Phoenix-omvormers VE.direct

USB via VE.Direct-poort Draadloos via Bluetooth

Phoenix-omvormer 12 V 250 VA VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire
vereist

Phoenix-omvormer 12 V 375 VA VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire
vereist

Phoenix-omvormer 12 V 500 VA VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire
vereist

Phoenix-omvormer 12 V 800 VA VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire
vereist

Phoenix-omvormer 12 V 1200 VA VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire
vereist

Phoenix-omvormer 24 V 250 VA VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire
vereist

Phoenix-omvormer 24 V 375 VA VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire
vereist

Phoenix-omvormer 24 V 500 VA VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire
vereist

Phoenix-omvormer 24 V 800 VA VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire
vereist

Phoenix-omvormer 24 V 1200 VA VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire
vereist

Phoenix-omvormer 48 V 250 VA VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire
vereist

Phoenix-omvormer 48 V 375 VA VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire
vereist

Phoenix-omvormer 48 V 500 VA VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire
vereist

Phoenix-omvormer 48 V 800 VA VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire
vereist

Phoenix-omvormer 48 V 1200 VA VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire
vereist

13.6. Piekstroompakket

USB via VE.Direct-poort Draadloos via Bluetooth

Piekstroompakket 12,8 8 Ah VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire vereist

Piekstroompakket 12,8 20 Ah VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire vereist
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USB via VE.Direct-poort Draadloos via Bluetooth

Piekstroompakket 12,8 30 Ah VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire vereist

Piekstroompakket 12,8 10 Ah VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist VE.Direct-naar-Bluetooth-accessoire vereist

13.7. Smart LifePO4 Lithiumaccu's

USB via VE.Direct-poort Draadloos via Bluetooth

LifePO4-accu 12,8 V/60 Ah Geen VE.Direct-poort Ja - Ingebouwd

LifePO4-accu 12,8 V/90 Ah Geen VE.Direct-poort Ja - Ingebouwd

LifePO4-accu 12,8 V/100 Ah Geen VE.Direct-poort Ja - Ingebouwd

LifePO4-accu 12,8 V/150 Ah Geen VE.Direct-poort Ja - Ingebouwd

LifePO4-accu 12,8 V/160 Ah Geen VE.Direct-poort Ja - Ingebouwd

LifePO4-accu 12,8 V/200 Ah Geen VE.Direct-poort Ja - Ingebouwd

LifePO4-accu 12,8 V/300 Ah Geen VE.Direct-poort Ja - Ingebouwd

LifePO4-accu 25,6 V/200 Ah Geen VE.Direct-poort Ja - Ingebouwd

13.8. Smart Battery Sense

USB via VE.Direct-poort Draadloos via Bluetooth

Smart Battery Sense Geen VE.Direct-poort Ja - Ingebouwd

13.9. MultiPlus, EasySolar, Quattro, Phoenix-omvormer met VE.Bus, en
vergelĳkbare producten
Deze sectie is van toepassing op de MultiPlus, MultiPlus-II, MultiCompact, Multi (de modellen die in 2018 zĳn geïntroduceerd),
Quattro, Quattro- II, EasySolar, EasySolar-II, MultiGrid en ECOMulti's.

Om deze sectie kort te houden, worden al deze producten aangeduid als VE.Bus-producten.

Voor volledige functionaliteit (gegevens uitlezen, wĳzigen van instellingen, bĳwerken van firmware) is firmwareversie 415 of hoger
vereist, hetgeen alleen beschikbaar is voor VE.Bus-producten met een nieuwe microprocessor - herkenbaar aan het 7-cĳferige
softwarenummer op een etiket op het apparaat, de eerste twee cĳfers moeten beginnen met 26 of 27.

Voor VE.Bus-producten met de oude microprocessor (eerste twee cĳfers starten alleen met 19 of 20) is de minimaal
ondersteunde firmwareversie 19xx200 voor Europese apparaten en 20xx200 voor 120 V modellen en is beperkt tot gegevens
uitlezen. Wĳzigingen aan de instellingen of firmware bĳwerken via VictronConnect is niet mogelĳk.

Zelfs oudere VE.Bus-producten zoals 18xxxxx worden niet ondersteund.

Gemengde systemen (1954208 parallel aan 2654208) worden niet ondersteund door de VE.Bus-Interface, niet voor uitlezing en
niet voor instellingen; gebruik in plaats daarvan VEConfigure.

Omvormer/acculaders kunnen op twee manieren worden aangesloten:

1. Met behulp van USB, dit vereist deMK3-USB, volledige details hier.

2. Draadloos, via Bluetooth. Vereist een VE.Bus Smart-dongle-accessoire. De beschikbare functionaliteit is controle en werking
van het product: schakelen tussen aan/uit/alleen laden en instellen van de ingangsstroomlimiet. Het wĳzigen van de
configuratie, evenals het bĳwerken van de firmware van een VE.Bus-product, wordt niet ondersteund.

Houd er rekening mee dat schakelen tussen aan/uit/alleen laden en het instellen van de ingangsstroomlimiet niet mogelĳk is als
er een DMC of VE.Bus BMS is geïnstalleerd.

Voor systemen waarop een GX-product is geïnstalleerd en firmwareversie 415 of nieuwer wordt uitgevoerd, is schakelen tussen
aan/uit/alleen laden en het instellen van de invoerstroomlimiet WEL mogelĳk.

13.10. RS-productlĳn

USB via VE.Direct-poort Draadloos via Bluetooth

SmartSolar MPPT RS 450/100-Tr VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist Ja - Ingebouwd
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USB via VE.Direct-poort Draadloos via Bluetooth

SmartSolar MPPT RS 450/200-Tr VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist Ja - Ingebouwd

Omvormer RS 48/6000 230 V Smart VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist Ja - Ingebouwd

Inverter RS 48/6000 230 V Smart Solar VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist Ja - Ingebouwd

Multi RS Solar 48/6000/100-450/80 VE.Direct-naar-USB-accessoire vereist Ja - Ingebouwd

13.11. EV Charging Station

USB via VE.Direct-poort Draadloos via Bluetooth

EV Charging Station* Geen VE.Direct-poort Ja - Ingebouwd

EV Charging Station NS Geen VE.Direct-poort Ja - Ingebouwd

* Vereist firmware v1.24 of hoger
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